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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線　 種 名　 　 称

占用物件凡例

仮配管

既設水道管

計画下水道管

既設ガス管

既設雨水管

既設NTT

平面図・ 横断図

公共下水道事業に伴う
平成28年度　工務第8号

半田地内配水管移設工事(本設)
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掘削及び埋戻工法図

請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 掘削及び埋戻工法図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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公共下水道事業に伴う
平成28年度　工務第8号

半田地内配水管移設工事(本設)
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①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・埋戻し用砂

③・・・流用土 2/6
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配管詳細図（ 1/4）

請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線　 種 名　 　 称

占用物件凡例

仮配管

既設水道管

計画下水道管

既設ガス管

既設雨水管

既設NTT

配管詳細図（ 1/4）
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公共下水道事業に伴う
平成28年度　工務第8号

半田地内配水管移設工事(本設)
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Ｓ＝1： 200

請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線　 種 名　 　 称

占用物件凡例

仮配管

既設水道管

計画下水道管

既設ガス管

既設雨水管

既設NTT

配管詳細図（ 2/4）
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公共下水道事業に伴う
平成28年度　工務第8号

半田地内配水管移設工事(本設)
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線　 種 名　 　 称

占用物件凡例
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配管詳細図（ 3/4）

配管詳細図（ 3/4）

Ｓ＝1： 200

直管（φ100）NS形-1本

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

直管（φ100）NS形-5本

直管（φ100）NS形-2本

曲管(φ100×5゜5/8)NS形

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

曲管(φ100×5゜5/8)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

直管（φ100）NS形-2本

1/4

2/4 3/4 4/4

甲切管（φ100）NS形-2890

挿し口加工(φ100)NS形

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

甲切管（φ100）NS形-1760

挿し口加工(φ100)NS形

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管（φ100）NS形-2540

ライナ(φ100)NS形-27

曲管(φ100×5゜5/8)NS形

直管（φ100）NS形-2本

曲管(φ100×5゜5/8)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

直管（φ100）NS形-4本

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

甲切管（φ100）NS形-3800

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管（φ100）NS形-3000

挿し口加工(φ100)NS形

公共下水道事業に伴う
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ライナ(φ100)NS形-27

直管（φ100）NS形-2本

Ｆ付Ｔ字管(φ100×75)NS形

補修弁(φ75)H=100

消火栓

浅層対応（ FCD内外面粉体塗装）

ライナ(φ100)NS形-27

甲切管（φ100）NS形-1210

挿し口加工(φ100)NS形

ソフトシール弁受挿し付(φ100)NS形

二受Ｔ字管(φ100×75)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

甲切管（φ100）NS形-3000

ライナ(φ100)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

曲管(φ75×11゜1/4)NS形

曲管(φ75×22゜1/2)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ソフトシール弁受挿し付(φ75)NS形

乙切管（φ75）NS形-1000

継輪（φ75）K形-220

継輪用特殊割押輪（φ75）K形-2個

曲管(φ100×45゜)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

直管（φ100）NS形-1本

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

甲切管（φ100）NS形-2560

挿し口加工(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27
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配管詳細図（ 4/4）

Ｓ＝1： 200

請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線　 種 名　 　 称

占用物件凡例

仮配管

既設水道管

計画下水道管

既設ガス管

既設雨水管

既設NTT

配管詳細図（ 4/4）

甲切管（φ100）NS形-1400

挿し口加工(φ100)NS形

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

甲切管（φ100）NS形-2840

挿し口加工(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

甲切管（φ100）NS形-2000

挿し口加工(φ100)NS形

曲管(φ100×5゜5/8)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

直管（φ100）NS形-4本

継輪（φ100）K形

公共下水道事業に伴う
平成28年度　工務第8号

半田地内配水管移設工事(本設)

受
託
（
単
費
）

受託（補助）

受
託
（
単
費
）

プラグ（φ50）-2個

既設メカ帽撤去(φ75)K形

プラグ（φ50）-2個

既設メカ帽撤去(φ75)K形

曲管(φ100×45°)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ100×45°)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

甲切管（φ100）NS形-1850

挿し口加工(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

ソフトシール弁受挿し付(φ100)NS形

甲切管（φ100）NS形1000

挿し口加工(φ100)NS形

Ｆ付Ｔ字管(φ100×75)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

泥吐工（φ50）

合フランジ(φ75×50)
Pオネジソケット （ φ50） -2個
砲金仕切弁（ φ50）

VPエルボ（ φ50） -3個
PP（ φ50） Ｌ＝0. 5ｍ
VP（ φ50） Ｌ＝2. 0ｍ

金属入りバルブソケット （ φ50）

甲切管（φ75）NS形-1490

挿し口加工(φ75)NS形

ライナ(φ75)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管（φ75）NS形-2690
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