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公共下水道事業に伴う藤方地内

配水管移設工事(仮設及び本設)(その2)

受口用栓(φ200)NS形

(洗管後)受口用栓撤去(φ200)NS形

Gエルボ(80A)-4個

Gプラグ(φ50)

Pエルボ(φ30)
PP(φ30)L=1.2m

ブッシング(φ50×30)
Pオネジソケット(φ30)-2個

不断水分水栓(φ200×50)

2.72ｍ2

砲金仕切弁(φ40)
Pエルボ(φ40)-6個

PP(φ40)L=11.8m
Gプラグ(φ50)

ブッシング(φ50×40)
Pオネジソケット(φ40)-3個

不断水分水栓(φ100×50)

鋼管SGP-VD(80A) L=4.0m

H

0.49ｍ3

洗管後施工

BO
X
60

0
×
6
00

Ｈ

 配管詳細図(1/4) 
S=1:200

 C部詳細図 
S=1:100

 仮配管詳細図 
S=1:200

 D部詳細図 
S=1:100

S=1:50

 B部詳細図 

 防護ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)  

S=1:100

 A部詳細図 
S=1:100

ｺﾝｸﾘｰﾄ

14
0
0

68
0

80
0

曲管(φ200×45゜)NS形 曲管(φ200×45゜)NS形

SKソケット離脱防止付(φ40)

既設継輪(φ75)K形撤去設置

1.0箇所当り防護ｺﾝｸﾘｰﾄ L=2.3m

既設継輪(φ200)K形撤去設置 メカ栓(φ200)

PP(φ50)L=11.7m

PP(φ50)L=10.5m

Pオネジソケット(φ50)

不断水分水栓(φ200×50)

Pオネジソケット(φ50)

不断水分水栓(φ200×50)

Pエルボ(φ50)-2個

Pオネジソケット(φ50)-2個

Pオネジソケット(φ50)-2個

Pエルボ(φ50)-2個

スリースバルブ（φ50）

スリースバルブ（φ50）



設　計　図

図示 図面番号

請負業者名

工事名

図面の種類

縮尺

津　市　水　道　局

(
水

路
)
φ

6
0
0
 
h
=
-
0
.
0
6

M M

M

M

汚

汚

汚汚

工水

既設水道管 DIP φ700 DP=1500

汚

①

① ②

②

既設ガス管 φ200(中圧) DP=1.20m

移設ガス管 PEφ150 DP=0.60m

既設汚水管 φ250 DP=1.75～2.05m既設汚水管 φ250 DP=2.25～2.30m
既設汚水管 φ250 DP=2.35～2.50m

E部

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管(φ100)NS形-3030

既設水道管 DIP φ700 DP=1.50m

※この図面はA2サイズを原寸とする。

直管(φ100)NS形-13本

φ25

φ20

φ40φ13

配管詳細図(2/4)

既設汚水管

既設水道管

線　種 名　　称

占用物件凡例

水道管(新設)

既設ガス管

既設雨水管

既設ガス管 φ200(中圧) DP=1.40m

直管(φ100)NS形-6本

5/7

13
55

暗渠 HPφ600 DP=0.10m

既設ガス管 φ150 DP=0.90m
工水 DIPφ200 DP=2.30m

6
00

甲切管(φ100)NS形-2030

ライナ(φ100)NS形-27

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

ライナ(φ100)NS形-27

甲切管(φ100)NS形-1570

挿し口加工(φ100)NS形

挿し口加工(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管(φ100)NS形-1570

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

F付T字管(φ100×75)NS形(マーカー1本)

ライナ(φ100)NS形-27

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

ソフトシール弁受挿し付(φ100)NS形

6
00

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

既設ガス管 (中圧)φ200 DP=1.40m

新設水道管 DIPφ100 DP=1.355m既設水道管 DIPφ700 DP=1.50m

曲管(φ100×22゜1/2)NS形

曲管(φ100×22゜1/2)NS形

既
設

ガ
ス

管
 
S
W
φ

1
0
0
M
P
A
 
D
P
=
1
.
2
0m

既
設

ガ
ス

管
 
G
M
φ

2
0
0
 
D
P
=
1
.
0
0

既
設

ガ
ス

管
S
W
φ

1
5
0
M
P
A
 
D
P
=
1
.
2
0

(
工

水
)
D
I
P
φ

2
0
0
 
h
=
-
2
.
3
0

平成28年度　工務第5号

公共下水道事業に伴う藤方地内

配水管移設工事(仮設及び本設)(その2)

38
8

371
14

0
0

1
50

0

13
55

 E部詳細図  E部断面図 

 配管詳細図(2/4) 
S=1:200

S=1:100 S=1:100

合フランジ(φ75×50)

泥吐工(φ50)

Pオネジソケット(φ50)-2個
砲金仕切弁(φ50)

PP(φ50)L=0.2m

金属入りバルブソケット(φ50)

VP(φ50)L=1.2m

VPエルボ(φ50)-3個



設　計　図

図示 図面番号

請負業者名

工事名

図面の種類

縮尺

津　市　水　道　局

M

M

M

M M

汚
汚

(
水

路
)
□

6
0
0
×

1
0
0
0
 
h
=
-
0
.
1
4

電防

②

②

③

③

F部

H
P
φ

9
0
0
 
D
P
=
0
.
4
0
m

既設汚水管 φ250 DP=1.75～2.05m

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管(φ100)NS形-3630

既設ガス管 φ200(中圧) DP=1.20m

既設水道管 DIP φ700 DP=1.50m

インサートコア(φ20)
Pオネジソケット(φ20)

SKソケット(φ20)

給水連絡工-3(φ20)

13
80 60

0

甲切管(φ200)NS形-2480

挿し口加工(φ100)NS形

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

甲切管(φ100)NS形-1640

ライナ(φ100)NS形-27

ライナ(φ100)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管(φ100)NS形-1640

ソフトシール弁受挿し付(φ100)NS形

F付T字管(φ100×75)NS形(マーカー1本)

ライナ(φ100)NS形-27

既設ガス管 PEφ150 DP=0.90m

60
0

※この図面はA2サイズを原寸とする。

既設ガス管 φ200(中圧) DP=1.20m

移設ガス管 PEφ150 DP=0.60m

直管(φ100)NS形-7本

直管(φ100)NS形-5本

φ40φ20
φ25

φ13φ13

配管詳細図(3/4)

既設汚水管

既設水道管

線　種 名　　称

占用物件凡例

水道管(新設)

既設ガス管

既設雨水管

直管(φ100)NS形-7本

6/7

既設水道管 DIPφ700 DP=1.50m

既設ガス管 (中圧)φ200 DP=1.40m

新設水道管 DIPφ100 DP=1.38m

曲管(φ100×22゜1/2)NS形

曲管(φ100×22゜1/2)NS形

消火栓標識

既
設

ガ
ス

管
 
G
M
φ

1
5
0
 
D
P
=
0
.
9
0
m

既
設

水
道

管
 
V
P
φ

2
0

平成28年度　工務第5号

公共下水道事業に伴う藤方地内

配水管移設工事(仮設及び本設)(その2)

サドル分水栓(φ100×20)

Pエルボ(φ20)-6個

H

38241
8

12
00

13
80

15
00

Ｈ

 配管詳細図(3/4) 
S=1:200

 F部詳細図 
S=1:100

 F部断面図 
S=1:100

ライナ(φ100)NS形-27 ライナ(φ100)NS形-27

補修弁(φ75)H=100
浅層対応(FCD内外面粉体塗装)

消火栓

F付T字菅(φ100×75)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

泥吐工(φ50)

合フランジ(φ75×50)
Pオネジソケット(φ50)-2個
砲金仕切弁(φ50)

PP(φ50)L=0.2m

金属入りバルブソケット(φ50)
VPエルボ(φ50)-3個

VP(φ50)L=1.1m SK栓(φ20)
PP(φ20)L=9.0m



設　計　図

図示 図面番号

請負業者名

工事名

図面の種類

縮尺

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

(
水
路

)
□

7
0
0
×

50
0
 
h
=
-
0
.
2
4

汚汚

③

③

G部

H部

既設ガス管 φ200(中圧) DP=1.20m

既
設
水
道
管
 D
IP
φ
15
0

移設ガス管 PEφ150 DP=0.60m

既設ガス管 φ200(中圧) DP=1.20m 既設ガス管 φ200(中圧) DP=1.30m

既設汚水管 φ250 DP=1.50～1.75m

甲切管(φ100)NS形-2000

既設水道管 DIPφ700 DP=1.50m
60

0

60
0

暗渠 BOX700×600 DP=0.45m

ライナ(φ100)NS形-27

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

甲切管(φ200)NS形-1560

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管(φ100)NS形-1750

ライナ(φ100)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管(φ100)NS形-1750

曲管(φ100×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

ライナ(φ100)NS形-27

400

40
0

新設水道管(φ100)

12
00

ライナ(φ100)NS形-27

乙切管(φ100)NS形-1000

60
0

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ100)NS形

曲管(φ100×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

ライナ(φ100)NS形-27

甲切管(φ100)NS形-1170

フランジ蓋(φ100)

配管詳細図(4/4)

既設汚水管

既設水道管

線　種 名　　称

占用物件凡例

水道管(新設)

既設ガス管

既設雨水管

直管(φ100)NS形-11本

7/7

曲管(φ100×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ100×45゜)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

短管1号(φ100)NS形甲切管(φ100)NS形-2250

挿し口加工(φ100)NS形

ソフトシール弁受挿し付(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

型枠

メカ栓撤去(φ100)

曲管(φ100×11゜1/4)NS形

曲管(φ100×11゜1/4)NS形
平成28年度　工務第5号

公共下水道事業に伴う藤方地内

配水管移設工事(仮設及び本設)(その2)

0.98ｍ3

5.57ｍ2

 防護ｺﾝｸﾘｰﾄ(2) 

 G部詳細図 

 配管詳細図(4/4) 
S=1:200

S=1:100

S=1:50

 H部詳細図 
S=1:100

合フランジ(φ75×50)
Pオネジソケット(φ50)-2個
砲金仕切弁(φ50)

PP(φ50)L=0.2m

泥吐工(φ50)

金属入りバルブソケット(φ50)
VPエルボ(φ50)-3個

VP(φ50)L=1.3m

ライナ(φ100)NS形-27

ライナ(φ100)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

甲切管(φ100)NS形-2460

ライナ(φ100)NS形-27

F付T字管(φ100×75)NS形(マーカー1本)

ソフトシール弁受挿し付(φ100)NS形

挿し口加工(φ100)NS形

受口用栓(φ100)NS形

ソフトシール弁受挿し付(φ100)NS形

ライナ(φ100)NS形-27

ライナ(φ100)NS形-27

ライナ(φ100)NS形-27

直管(φ100)NS形-6本

ライナ(φ100)NS形-27

ライナ(φ100)NS形-27

ｺﾝｸﾘｰﾄ
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ L=6.6m

甲切管(φ100)NS形-960

二受T字管(φ100×100)NS形(マーカー1本)

甲切管(φ100)NS形-2010

ソフトシール弁(φ100)

短管2号(φ100)NS形

既設継輪撤去設置(φ100×4″)K形

1.0箇所当り


