
工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 1 13/

設 計 図

津 市 水 道 局

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT 平面図・横断図（1/2）

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事

平面図（1/2）
S=1：500

横　断　図
S=1：100
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工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 2 13/

設 計 図

津 市 水 道 局

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT 平面図・横断図（2/2）

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事
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工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 3 13/

設 計 図

津 市 水 道 局

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

掘削及び埋戻工法図

①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・埋戻し用砂

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事

掘削及び埋戻工法図
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工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 4 13/

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事

津 市 水 道 局

配管詳細図（1/8）

配管詳細図（1/8）
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工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 5 /

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT

津 市 水 道 局

配管詳細図（2/8）

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事
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配管詳細図（2/8）
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工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 6 /

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT

津 市 水 道 局

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事
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配管詳細図（3/8）
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ライナ(φ75) GX型-29

直管(φ75) GX型- 1本

消火栓

　浅埋対応(FCD内外面粉体塗装)

補修弁(φ75) H=100 　　　　　　　　

Ｆ付Ｔ字管(φ75×75) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

Ｆ付Ｔ字管(φ75×75) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ソフトシール弁受挿し型(φ75) GX型

直管(φ75) GX型- 1本

ライナ(φ75) GX型-29

二受Ｔ字管(φ75×75) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ75) GX型-29

泥吐工　　　　

　合フランジ(φ75×50) 

　Pオネジソケット(φ50)-2個 

　砲金仕切弁(φ50)

　金属入バルブソケット(φ50)

　VPエルボ(φ50)-3個

　PP(φ50) L=0.5ｍ

　VP(φ50) L=2.1ｍ

直管(φ75) GX型- 9本

直管(φ75) GX型- 4本

1/8 2/8

3/8

4/8

7/8 8/8

5/8
6/8

④

④

P-Link(φ75)

直管(φ75) GX型- 4本

二受Ｔ字管(φ75×75) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

乙切管(φ75) GX型-2000(3-2)

甲切管(φ75) GX型-2000(3-3)

G-Link(φ75)

G-Link(φ75)

甲切管(φ75) GX型-3690(3-1)

ソフトシール弁両受型(φ75) GX型

受口用栓（φ75）GX型(ﾏｰｶｰ1本)Ｍ



工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示

　　　

7 /

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT

津 市 水 道 局

配管詳細図（4/8）

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事

13

配管詳細図（4/8）
S=1：200
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 φ13
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Ｍ

Ｍ
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Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

⑤

⑤

直管(φ75) GX型-10本

不断水分水栓(φ75×50)(ﾏｰｶｰ1本)

Pオネジソケット(φ50)

泥吐工

　バルブソケット(φ25)

　VPエルボ(φ25)-3個

　VP(φ25) L=4.9ｍ

曲管(φ75×45°) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

直管(φ75) GX型- 1本

ライナ(φ75) GX型-29

ソフトシール弁受挿し型(φ75) GX型

受口用栓（φ75）GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ75) GX型-29

曲管(φ75×45°) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ75) GX型-29

砲金仕切弁(φ50)

Pオネジソケット(φ50)

Gプラグ(φ50)

PP(φ50) L=7.4m

1/8 2/8

3/8

4/8

7/8 8/8

5/8
6/8

直管(φ75) GX型- 1本

甲切管(φ75) GX型-3710(4-1)

G-Link(φ75)



⑦

工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 8 /

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT

津 市 水 道 局

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事

13

配管詳細図（5/8）
S=1：200

配管詳細図（5/8）
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Ｍ

Ｍ
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Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

受口用栓撤去工(φ100) GX型

既設塩ビ管切断工(φ50)

Pオネジソケット(φ50)

Gプラグ撤去工(φ50)

PP(φ50) L=13.6m

Pチーズ(φ50×25)(マーカー1本)

⑧ ⑧

1/8 2/8

3/8

4/8

7/8 8/8

5/8
6/8

泥吐工　　　　

　甲止水栓(φ25)

　VPエルボ(φ25)-3個

　PP(φ25) L=1.0ｍ

　VP(φ25) L=4.0ｍ

CIP150
甲切管(φ100) GX型-2320(6-1)

G-Link(φ100)

直管(φ100) GX型-10本

⑦

　P分水栓ソケット(φ25)

　Vシモク(φ25)



工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 9 /

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT

津 市 水 道 局

配管詳細図（6/8）

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事

13

既設中部電力

配管詳細図（6/8）
S=1：200
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7/8 8/8

5/8
6/8
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Ｍ
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Ｍ
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Ｍ

Ｍ
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 φ20

Ｍ

Ｍ

M

Ａ

ソフトシール弁受挿し型

　　　　　(φ100) GX型

受口用栓(φ100)

　GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100) GX型-29

ライナ(φ100) GX型-29

泥吐工　　　　

　合フランジ(φ75×50) 

　Pオネジソケット(φ50)-2個 

　砲金仕切弁(φ50)

　金属入バルブソケット(φ50)

　VPエルボ(φ50)-4個

　PP(φ50) L=0.5ｍ

　VP(φ50) L=4.6ｍ 泥吐工

　バルブソケット(φ25)

　VPエルボ(φ25)-4個

　VP(φ25) L=6.2ｍ

受口用栓（φ75）GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ソフトシール弁受挿し型(φ75) GX型

ライナ(φ75) GX型-29

ライナ(φ75) GX型-29

直管(φ75) GX型- 1本

直管(φ75) GX型- 2本

直管(φ100) GX型- 2本

不断水分水栓(φ100×50)(ﾏｰｶｰ1本)

Pオネジソケット(φ50)

ライナ(φ100) GX型-29

PP(φ50) L=89.1m

　(マーカー2本)

砲金仕切弁(φ50)

Pオネジソケット(φ50)-2個

直管(φ100) GX型- 2本

二受Ｔ字管(φ100×75) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

Ｆ付Ｔ字管(φ100×75)

　GX型(ﾏｰｶｰ1本)

直管(φ100) GX型- 1本

不断水分水栓(φ100×50)(ﾏｰｶｰ1本)

Pオネジソケット(φ50)

⑨

⑨

Ａ部

8
0
0

8
0
0

1
1
0
0

乙字管(φ100) GX型 H-300(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100) GX型-29

Ａ部詳細図
S=1：100

既設(G)PEφ100

　　　 DP=750

既設下水取付管

　　　 DP=不明

Ａ

小型空気弁(φ25)

鋼管ソケット(φ30)-2個

サドル付分水栓(φ100×φ25)

曲管(φ100×11°1/4) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100) GX型-29

砲金仕切弁(φ50)

Pオネジソケット(φ50)

Gプラグ(φ50)

PP(φ50) L=9.0m

CIP150

⑦

⑦

直管(φ100) GX型-11本

甲切管(φ100) GX型-3670(6-2)

乙字管(φ100) GX型 H-300(ﾏｰｶｰ1本)

G-Link(φ100)

Pソケット(φ50)-2個

鋼管(SGP-VA)φ30 L=0.20m



工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 10 /

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT

津 市 水 道 局

配管詳細図（7/8）

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事

13

配管詳細図（7/8）
S=1：200
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M

Ｈ

②
②

⑨

⑨

⑩

⑩

PP(φ50) L=78.7m

　(マーカー3本)

消火栓

　浅埋対応(FCD内外面粉体塗装)

補修弁(φ75) H=100 　　　　　　　 

Ｆ付Ｔ字管(φ75×75) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

⑧ ⑧

直管(φ75) GX型- 7本

曲管(φ75×45°) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ75×22°1/2) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ75) GX型-29

直管(φ75) GX型- 2本

直管(φ75) GX型- 2本

曲管(φ75×5°5/8) GX型(ﾏｰｶｰ1本)

乙切管(φ75) GX型-1510(7-2)

乙切管(φ75) GX型-2000(7-1)

G-Link(φ75)

G-Link(φ75)

継輪(φ75) GX型

Pソケット(φ50)-3個



工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 11 /

設 計 図

津 市 水 道 局

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT

配管詳細図（8/8）

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事

13

配管詳細図（8/8）
S=1：200
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直管(φ75) GX型-12本

直管(φ75)GX型- 1本

曲管(φ75×5°5/8)GX型(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ75×22°1/2)GX型(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ75) GX型-29

⑥

⑥

不断水分水栓(φ75×50)(ﾏｰｶｰ1本)

Pオネジソケット(φ50)

不断水分水栓(φ75×50)(ﾏｰｶｰ1本)

Pオネジソケット(φ50)

PP(φ50) L=36.8m

泥吐工　　　　

　甲止水栓(φ25)

　VPエルボ(φ25)-2個

　PP(φ25) Ｌ＝0.3ｍ

　VP(φ25) Ｌ＝1.0ｍ

PP(φ50) L=33.3m

砲金仕切弁(φ50)

Pオネジソケット(φ50)-2個

砲金仕切弁(φ50)

Pオネジソケット(φ50)-2個

砲金仕切弁(φ50)

Pオネジソケット(φ50)-2個

泥吐工　　　　

　甲止水栓(φ25)

　VPエルボ(φ25)-2個

　PP(φ25) Ｌ＝0.3ｍ

　VP(φ25) Ｌ＝1.1ｍ

Pチーズ(φ50×25)(マーカー1本)

Pチーズ(φ50×25)(マーカー1本)

砲金仕切弁(φ50)

Pオネジソケット(φ50)-2個

⑩

⑩

1/8 2/8

3/8

4/8

7/8 8/8

5/8
6/8

P-Link(φ75)

甲切管(φ75) GX型-2960(8-1)

　P分水栓ソケット(φ25)

　Vシモク(φ25)

　P分水栓ソケット(φ25)

　Vシモク(φ25)



工 事 名

図面の種類

縮　尺 図面番号

請負業者名

図示 12 13/

設 計 図

津 市 水 道 局

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT 舗装復旧工平面図(1/2)

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事
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舗装復旧工平面図(1/2)
S=1：500
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L=1.4+5.0+5.0+5.0+5.0+5.0+5.0+5.0+5.0+0.9=42.3m
中央線（白線・幅15cm・破線）

停止線（白線・幅30cm・実線）
L=2.5m

停止線（白線・幅45cm・実線）
L=1.4m

L字マーク（白色・幅30cm・実線）
L=0.9+0.3=1.2m

交差点注意（文字・幅15cm換算）
L=5.0+8.0+6.7+5.5+9.1=34.3m

（白色・幅30cm・実線）
L=1.0m×3本=3.0m

Ｔ字マーク

止まれ（文字・幅15cm換算）
L=5.3+3.5+4.3=13.1m

停止線（白線・幅30cm・実線）
L=1.4m

（白色・幅30cm・実線）
L=1.0m×1本=1.0m

Ｔ字マーク

幅15cm換算
L=3.0m

横断歩道予告
（白色・記号）

（白色・幅30cm・実線）
L=1.0m×2本=2.0m

Ｔ字マーク

幅15cm換算
L=6.0m

横断歩道予告
（白色・記号）

名称・規格 線種 延　長　数　量 小計(m) 合計(m)

　区画線工溶融式集計書

1 GXφ100 207.27

1-1 給水 9.03

1-2 給水 7.60

1-3 給水 9.10

1-4 給水 7.56

1-5 給水 9.10

1-6 給水 7.48

1-7 給水 7.43

1-8 給水 9.18

1-9 給水 7.40

1-10 給水 7.33

1-11 給水 9.29

1-12 給水 9.34

1-13 給水 7.25

1-14 泥吐工 4.14

1-15 泥吐工 10.91

番号 区分 数量

2 GXφ75 353.70

2-1 給水 5.79

2-2 給水 7.42

2-3 給水 6.52

2-4 給水 2.31

2-5 給水 2.51

2-6 給水 6.00

2-7 給水 5.90

2-8 給水 5.66

2-9 給水 2.77

番号 区分 数量

3 GXφ75 31.10

4 GXφ75 249.32

4-1 給水 5.28

4-2 給水 3.55

4-3 給水 3.58

4-4 給水 1.00

5 GXφ75 21.58

6 PPφ50 214.97

6-1 給水 6.60

6-2 給水 2.00

6-3 給水 6.60

6-4 給水 2.00

6-5 給水 6.60

6-6 給水 6.60

6-7 給水 2.00

6-8 給水 6.60

6-9 給水 2.00

6-10 給水 2.00

6-11 給水 2.00

6-12 給水 6.60

6-13 泥吐工 3.24

7 PPφ50 70.88

7-1 給水 1.15

7-2 給水 3.43

8 PPφ50 63.87

8-1 給水 3.13

8-2 泥吐工 1.53

9 PPφ50 16.12

計（m) 1475.22

　舗装切断工集計書

1 GXφ100 145.18

1-1 給水 6.32

1-2 給水 5.32

1-3 給水 6.31

1-4 給水 5.29

1-5 給水 6.37

1-6 給水 5.24

1-7 給水 5.20

1-8 給水 6.43

1-9 給水 5.17

1-10 給水 5.13

1-11 給水 6.50

1-12 給水 6.54

1-13 給水 5.08

1-14 泥吐工 7.69

1-15 泥吐工 16.28

番号 区分 数量

2 GXφ75 247.61

2-1 給水 4.06

2-2 給水 5.20

2-3 給水 4.56

2-4 給水 3.19

2-5 給水 1.76

2-6 給水 4.20

2-7 給水 4.13

2-8 給水 3.97

2-9 給水 2.15

番号 区分 数量

3 GXφ75 23.79

4 GXφ75 174.54

4-1 給水 3.69

4-2 給水 2.48

4-3 給水 2.51

4-4 給水 0.70

5 GXφ75 16.02

6 PPφ50 150.48

6-1 給水 4.62

6-2 給水 1.40

6-3 給水 4.62

6-4 給水 1.40

6-5 給水 4.62

6-6 給水 4.62

6-7 給水 1.40

6-8 給水 4.62

6-9 給水 1.40

6-10 給水 1.40

6-11 給水 1.40

6-12 給水 4.62

6-13 1.26

7 PPφ50 49.62

7-1 給水 0.81

7-2 給水 2.40

8 PPφ50 44.71

8-1 給水 2.20

8-2 1.42

9 PPφ50 10.31

計（m2) 1048.29

　舗装復旧工工集計書

7-3 泥吐工 1.90 7-3 0.35

泥吐工

泥吐工

泥吐工

大
井
に
し
公
園

L=0.6+0.4=1.0m
止まれ（文字・幅15cm換算）

消火栓（黄線・幅15cm・実線）
L=3.8m

L=3.8m
消火栓（黄線・幅15cm・実線）

実線・幅30cm・白色

記号・幅15cm換算

文字・幅15cm換算

横断歩道予告

止まれ

2.5 1.4 1.4 5.3 

3.0 1.0 2.0 6.0 

1.2 1.2 

9.0 9.0 

停止線

Ｔ字

Ｌ字 12.5 

6.0 3.0 

1.0 13.1 14.1 

交差点注意 34.3 34.3 48.4 

破線・幅15cm・白色 中央線 42.3 42.3 42.3 

実線・幅15cm・黄色 消火栓 3.8 3.8 7.6 7.6
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占用物件等凡例

水道管（新設）

既設水道管

既設ガス管

既設下水管

既設雨水管

既設NTT 舗装復旧工平面図(2/2)

平成28年度　工務第9号 　　　　　　

相生町ほか２町地内　配水管布設工事
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舗装復旧工平面図(2/2)
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0
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0
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1-1 1-2

1-3
1-4 1-5

1-6 1-7 1-91-10

1-8

1-11

1-12 1-13

1-14 1-15
1-16

1-17

2-1

3-1

3-2

3-3
3-4 3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

1 GXφ100 230.88

1-1

給水

5.05

1-2 給水 4.38

1-3 給水 3.29

1-4 給水 3.20

1-5 給水 3.20

1-6 給水 13.41

1-7 給水 13.41

1-8 給水 3.20

1-9 給水 13.53

1-10 給水 13.57

1-11 給水 13.69

1-12 給水 2.90

1-13 給水 2.78

1-14 13.92

1-15 13.99

番号 区分 数量

14.24

14.43

2 37.07

2-1 給水 6.84

番号 区分 数量

3 371.31

3-1 給水 1.00

給水 1.54

給水 0.20

給水 0.31

PPφ50

計（m) 844.37

　舗装切断工集計書

番号 区分 数量 番号 区分 数量

計（m2) 577.31

　舗装復旧工工集計書

1-16

1-17

泥吐工

給水

給水

給水

GXφ75

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

4 19.37PPφ50

給水 0.46

給水 0.64

給水 4.84

給水 5.24

給水 5.87

給水 6.61

1 GXφ100 159.63

1-1

給水

5.05

1-2 給水 4.38

1-3 給水 2.30

1-4 給水 2.24

1-5 給水 2.24

1-6 給水 9.38

1-7 給水 9.38

1-8 給水 2.24

1-9 給水 9.47

1-10 給水 9.52

1-11 給水 9.58

1-12 給水 2.03

1-13 給水 1.95

1-14 9.75

1-15 9.80

9.97

1.10

2 24.24

2-1 給水 5.21

3 256.60

3-1 給水 0.70

給水 1.08

給水 0.14

給水 0.21

PPφ50

1-16

1-17

泥吐工

給水

給水

給水

GXφ75

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

4 12.55PPφ50

給水 0.32

給水 0.45

給水 3.39

給水 3.67

給水 4.11

給水 4.63

実線・幅30cm・白色

ゼブラ・幅45cm・白色

停止線

Ｔ字

横断歩道線

名称・規格 線種 延　長　数　量 小計(m) 合計(m)

　区画線工溶融式集計書

1.3 1.3 

2.0 2.0 3.3 

8.0 8.0 8.0 24.0 24.0 

破線・幅15cm・白色 中央線 8.3 8.3 8.3 

L=1.4+1.4+1.4+1.4+1.4+0.7+0.6=8.3m
中央線（白線・幅15cm・破線）

（白線・幅30cm・実線）
L=1.3m

停止線

（白色・幅45cm・ゼブラ）
L=4.0m×2本=8.0m

横断歩道線
（白色・幅45cm・ゼブラ）
L=4.0m×2本=8.0m

横断歩道線

（白色・幅45cm・ゼブラ）
L=4.0m×2本=8.0m

横断歩道線

（白色・幅30cm・実線）
L=1.0m×2本=2.0m

Ｔ字マーク

桜
橋

中
央
市
民
館
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