
50.76

55.69

52.46天

53.67

AS

AS

AS

AS

E

集排

汚水

集排

仕

仕

仕
仕

52.25

52.31

52.30

52.30

V
P
φ
2
0
0
 
D
P
=
1
1
5
0

送水管

DP=670

配水管

送水管
DP=970

DP=820

設　　計　　図
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

平面図・横断図

平面図

S=1：500

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

平成28年度　工務第36号

柵
板

L型
擁
壁

減
圧
弁
設
置
工

泥吐工（φ50）

閉栓工（φ150）

横断図

S=1：100

1

1

Ｄ
Ｉ
Ｐ
φ
150Ｎ

Ｓ
形

1号工事箇所 1号工事箇所

PP（φ50）Ｌ＝0.5ｍ
VP（φ50）Ｌ＝3.9ｍ

既設汚水管
既設配水管

減圧弁

D
P
=
6
6
0

D
P
=
8
7
0

4760

① - ①

閉栓工（φ150）

閉栓工(φ150)

安濃町草生地内配水管布設工事

Ｌ
＝
19.2ｍ



掘削及び埋戻工法図

S=1：20

2/6

請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 掘削及び埋戻工法図
①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・埋戻し用砂

設 計 図

DIPφ150

１

２

DIPφ150

仮復旧
表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）

(t=5cm)

埋設標識シート
マーカー

700

92
0

50

9
70

4
00

1
70

2
00

55
0

50

8
00

DIPφ150

3

２

DIPφ150

埋設標識シート

マーカー

軽量鋼矢板H=2.0ｍ

1号工事箇所

850

1
57

0

4
00

1
70

2
00

1
20

0

1
40

0

PPφ50

仮復旧
表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）

(t=5cm)

②

①

埋設標識シート

550

6
10

50

66
0

4
00

6
0

2
00

3
50

50

6
00

平成28年度　工務第36号

泥吐管

仮復旧
表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）

(t=5cm)

PPφ50

②

①

埋設標識シート

550

6
10

50

6
60

4
00

6
0

2
00

35
0

50

6
00

1号工事箇所・2号工事箇所
※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

DIPφ150

3

２

DIPφ150

埋設標識シート

マーカー

軽量鋼矢板H=2.0ｍ

1号工事箇所

850

40
0

2号工事箇所

1
47

0

17
0

20
0

1
10

0

1
30

0

泥吐管

１

２

仮復旧
表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)）

(t=5cm)

PPφ25

埋設標識シート

PPφ25

550

6
30

58
0

5
0

40
0

2
00

35
0

5
0

60
0

2号工事箇所

1号工事箇所

③・・・流用土

安濃町草生地内配水管布設工事



50.76

55.69

52.46天

53.67

AS

AS

AS

AS

E

集排

汚水

集排

51.67天

仕

仕

仕

仕
仕

54.98天

54.62天

54.79天 54.92天

54.97天

55.34

55.22

55.11

55.07

52.25

52.31

52.30

52.30

51.88

51.86

51.85
51.83

51.91天

51.61

51.60

51.56

DP=790

DP=950

DP=910

VP
φ

2
0
0
 
D
P
=
1
1
5
0

DP=860

DP=660

配水管

送水管

配水管

配水管×

配水管×

DP=670

配水管

送水管
DP=970

DP=820

DP=870

設　　計　　図
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

配管詳細図

S=1：200

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

平成28年度　工務第36号

柵
板

L型
擁
壁

Ａ部

泥吐工（φ50）

合フランジ(φ75×50)
Pオネジソケット（φ50）-2個
砲金仕切弁（φ50）

VPエルボ（φ50）-3個
PP（φ50）Ｌ＝0.5ｍ
VP（φ50）Ｌ＝3.9ｍ

金属入りバルブソケット（φ50）

配管詳細図

不断水仕切弁(φ150)鋳鉄管用

1号工事箇所

Ａ部詳細図
S=1：100

D
P
=
6
6
0

D
P
=
8
7
0

790

350

3
5
0

フランジ曲管(φ150×90°)

1
9
6

4
8
2

短管1号(φ150)NS形

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管（φ150）NS形-970

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ150×22゜1/2)NS形

乙切管（φ150）NS形-1000

挿し口加工(φ150)NS形

継輪（φ150）NS形-250

挿し口加工(φ150)NS形

乙切管（φ150）NS形-1000

継輪（φ150）NS形-250

12
1
6

曲管(φ150×45゜)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

Ｂ部詳細図
S=1：100

乙切管（φ150）NS形-1230

挿し口加工(φ150)NS形

継輪（φ150）NS形-250

挿し口加工(φ150)NS形

乙切管（φ150）NS形-1000

継輪（φ150）NS形-250

継輪用特殊割押輪（φ150）NS形-2個

継輪用特殊割押輪（φ150）NS形-2個

Ｂ部

曲管(φ150×22゜1/2)NS形

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ソフトシール弁受挿し付(φ150)NS形

甲切管（φ150）NS形-2730

挿し口加工(φ150)NS形

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×45゜)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

15
4

Ｃ部詳細図
S=1：100

D
P
=
6
6
0

D
P
=
8
7
0

350

3
5
0

フランジ曲管(φ150×90°)

1
9
6

4
8
2

短管1号(φ150)NS形

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管（φ150）NS形-1310

ライナ(φ150)NS形-41

12
1
6

ソフトシール弁受挿し付(φ150)NS形

Ｆ付Ｔ字管(φ150×75)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管（φ150）NS形-2000

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×45゜)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

Ｃ部

不断水割Ｔ字管DIP特殊分岐(垂直穿孔)DC

φ150×150(全周パッキン)

不断水割Ｔ字管DIP特殊分岐(垂直穿孔)DC

φ150×150(全周パッキン)

14
00

13
00

フランジ蓋（φ150）

不断水仕切弁(φ150)鋳鉄管用

安濃町草生地内配水管布設工事



側溝へ

流入方向

流入方向

1

1FCD

1

1式

HS-3特形レジンマンホール

鉄蓋

伸縮管

ステップ

9

6

7

1

2

2

ストレーナー

ソフトシール仕切弁

片落管

片フランジ短管

5

4

3

1

2 フランジ接合品

（注）１．鉄蓋の据付は据付用ボルト・ナット（付属品）３ケ所で

　　　　　固定し、また調整モルタルを路面レベルに合わせて据付、

　　　　　周囲に巻コンクリートを行ってください。

　　　２．基礎工は通常、砂利または砕石基礎工を、地盤の悪い場

　　　　　所では、コンクリート基礎工を行ってください。

      ３．配管のレベルは、水平に設置ください。

   　 ４．レジコンピットの製造上の許容寸法を±で示しています。

　　　 　 レジコンピットの埋設は、許容寸法を考慮し行って下さい。

      ５．ハイレジコンピットはＴ－２５荷重設計とする。 

100mm,ﾀｲﾛｯﾄ付
ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ

SGP+SS400
150mm,NS挿口
ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ

SUS304 4組 150mm用

FCD450-10 2 150mm

SGP+SS400
150mm×100mm
ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ

FCD450-10
100mm
SU-C

SGP+SS400

1減圧弁 FCD450-10
100mm
MRF-500

11

鉄蓋据付

8

10

フランジ接合品 SUS304 4組 100mm用

設　　計　　図
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

減圧弁構造図(1/2)

減圧弁構造図(1/2)

S=1：20

800 2000 800

470 130 150

3

280

3

154

3

350 3 358 3 400

3

154

3

280

3

3600

φ
15
0

10
0

27
0

φ
10

0

50

2300

50
2400

24
5

12
5

3
70

11
30

6
0

15
0
0

1
00

16
60

3
00

19
6
0

14
0

50

11
0

φ
1
69

DP
=1

44
5

20
0

φ600

9 10

11

排水ソケット(3/4B)
(SUS304 プラグ止メ)

(安全弁吐出配管用)

現場調整モルタル Rc1/2B ソケット(SUS304)

300 1000

φ600

50

1300

50
1400

1
70

30
0

30
0

3
00

3
00

11
0

6
0

15
0
0

10
0
1
40

16
0

16
60

3
00

1
96

0

NS形メカ挿シ口NS形メカ挿シ口

φ600

3600

100

10
0

7
0

70

30

3
0

150

50

130 470

50

2400

2660

1
40

5
011

0

820

1460

14
6
0

2660

2400

672 900 672

インサートナット

（工場にて埋込済）

（付属品:M16）

据付用ボルト・ナット

50

調整リング

調整モルタル

（現地作業）

鉄蓋

平面図

側面図 断面図

1
2 3 4 5 6 7 8

平成28年度　工務第36号

1号工事箇所

（※参考）

安濃町草生地内配水管布設工事



設　　計　　図
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

減圧弁構造図(2/2)

減圧弁構造図(2/2)

S=1：30平面図

側面図 断面図

3860

20
60

30
0

14
60

30
0

600 2660 600

150 150

3860 2060

10
0 50

19
60

5970 4170

1
00

5
0

19
60

基礎砂：t=50mm

基礎材(RC-40) t=100mm

排水孔(VPφ150) L=150mm

2
11

0

2
11

0

平成28年度　工務第36号

1号工事箇所

（※参考）

安濃町草生地内配水管布設工事



11.23

9.97

9.20

AS

AS

AS

集排

10.63天

11.00天

10.91天

仕

仕

9.88

9.57

ア
ス
カ
ー
ブ

8.54

10.05

H
P
φ

4
0
0

5
0
0
X
5
0
0

7.78

8.68天汚水

設　　計　　図
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

配管詳細図

S=1：200

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

既 設 下 水 道 管

平成28年度　工務第36号

平面図・配管詳細図

11.23

9.97

9.20

AS

AS

AS

集排

10.63天

11.00天

10.91天

仕

仕

9.88

9.57

ア
ス
カ
ー
ブ

8.54

10.05

H
P
φ

4
0
0

5
0
0
X
5
0
0

7.78

8.68天汚水

平面図

S=1：200

不断水分水栓(φ150×50)

Pオネジソケット(φ50)

砲金仕切弁（φ50）

Pオネジソケット(φ50)-2個

不断水分水栓(φ150×50)

Pオネジソケット(φ50)

砲金仕切弁（φ50）

Pオネジソケット(φ50)-2個

Pエルボ(φ50)(ﾏｰｶｰ1本)

Pエルボ(φ50)(ﾏｰｶｰ1本)

Pチーズ(φ50×50）(ﾏｰｶｰ1本)

泥吐工（φ25）

PP（φ50）Ｌ＝1.0ｍ

Pオネジソケット（φ50）

金属入りバルブソケット（φ25）
VPエルボ（φ25）-3個

VP（φ25）Ｌ＝3.8ｍ

PP（φ50）Ｌ＝13.7ｍ

Ｐ
Ｐ

φ
50

　
Ｌ

＝
13

.7
ｍ

泥吐工（φ25）

PP（φ50）Ｌ＝1.0ｍ
VP（φ25）Ｌ＝3.8ｍ

2号工事箇所 2号工事箇所

砲金仕切弁（φ50）

安濃町草生地内配水管布設工事

砲金製Gブッシング（50A×25A）
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