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占用物件凡例
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 平面図・横断図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

平成28年度　工務第40号

中勢北部サイエンスシティ第一期事業に伴う

あのつ台三丁目地内配水管布設工事

平面図

Ｓ＝1：500

横断図

Ｓ＝1：100

設 計 図
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類
掘削及び埋戻工法図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

平成28年度　工務第40号

中勢北部サイエンスシティ第一期事業に伴う

あのつ台三丁目地内配水管布設工事

給水布設工標準図

掘削及び埋戻工法図

S=1：20
DIPφ150

給水管・泥吐管

PPφ50
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給水布設工標準図
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設 計 図
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線 　 種 名 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

既 設 下 水 道 管
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

配管詳細図(1/3)

平成28年度　工務第40号

中勢北部サイエンスシティ第一期事業に伴う

あのつ台三丁目地内配水管布設工事

配管詳細図(1/3)

S=1：200

設 計 図

(マーカー１本)
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線 　 種 名 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

配管詳細図(2/3)

平成28年度　工務第40号

中勢北部サイエンスシティ第一期事業に伴う

あのつ台三丁目地内配水管布設工事

配管詳細図(2/3)

S=1：200

設 計 図

(マーカー1本）
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線 　 種 名 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

既 設 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管
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請負業者名

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

配管詳細図(3/3)

平成28年度　工務第40号

中勢北部サイエンスシティ第一期事業に伴う

あのつ台三丁目地内配水管布設工事

配管詳細図(3/3)

S=1：200

設 計 図

（マーカー1本）




