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既設汚水管 VPφ100 DP=960

曲管(φ150×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

暗渠 HP φ300 DP=220

挿し口加工(φ150)NS形

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

甲切管(φ150)NS形-900

曲管(φ150×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×11゜1/4)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形

曲管(φ150×45゜)NS形

92
0

E部詳細図
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既設ガス管 φ75 DP=600
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ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×90゜)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管(φ150)NS形-1080

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×90゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ150)NS形 甲切管(φ150)NS形-840

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

甲切管(φ150)NS形-1230

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ150)NS形
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F部詳細図

暗渠 HP φ400 DP=560

既設汚水管 PRPφ150 DP=1500 既設雨水管 φ DP=1070

既設水道管 DCφ75 DP=900

既設水道管 PPφ50 DP=350

21
0

P分水栓ソケット(φ20)
Pエルボ(φ20)-2個

サドル分水栓(φ150×20)

給水連絡工(φ20)

PP(φ20)L=1.4m

平成29年度　工務第54号
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曲管(φ150×90゜)NS形

曲管(φ150×90゜)NS形

曲管(φ150×45゜)NS形

曲管(φ150×45゜)NS形

SKソケット(φ20)離脱防止付

SKソケット(φ50)離脱防止付

補修弁(φ75)H=100
F付T字菅(φ150×75)NS形

金属入バルブソケット(φ50)
VPエルボ(φ50)-3個

フランジ継手外し工

曲管(φ150×45゜)NS形

曲管(φ150×45゜)NS形

空気弁（φ75）

φ100

Pオネジソケット(φ50)-2個
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※この図面はA2サイズを原寸とする。
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挿し口加工(φ150)NS形

甲切管(φ150)NS形-2620

フランジ蓋(φ100)

メカ帽(φ150)K形撤去

挿し口加工(φ150)NS形

ライナ(φ150)NS形-41

甲切管(φ150)NS形-840

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管(φ150)NS形-1910

不断水分水栓(φ150×50)(マーカー1本)
Pオネジソケット(φ50)

連絡工-3(φ50)

PP(φ50)L=0.7m

ライナ(φ150)NS形-41

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管(φ150)NS形-2830

消火栓(ステンレス製)

S=1:100

既設水道管 CIPφ150 
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曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本) 継輪(φ150)K形

ライナ(φ150)NS形-41 甲切管(φ150)NS形-1290

J部詳細図
S=1:100

乙切管(φ150)NS形-860

継輪(φ150)K形

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

ライナ(φ150)NS形-41
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I部詳細図

S=1:100

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

継輪(φ150)K形

乙切管(φ150)NS形-860
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ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×5゜5/8)NS形(マーカー1本)

H部詳細図

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管(φ150)NS形-1010

ライナ(φ150)NS形-41

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管(φ150)NS形-930

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管(φ150)NS形-1010

ライナ(φ150)NS形-41

曲管(φ150×22゜1/2)NS形(マーカー1本)

挿し口加工(φ150)NS形

甲切管(φ150)NS形-1820

ライナ(φ150)NS形-41
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G部詳細図
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既設汚水管 PRPφ150 DP=1550

暗渠 HP φ400 DP=380

既設汚水管 PRPφ150 DP=1570

既設雨水管 φ300 DP=950

既設ガス管 PEφ50 DP=800

既設水道管管 PPφ50 DP=350

S=1:200

配管詳細図(3/3)

公共下水道事業に伴う柳山津興地内
配水管移設工事(本設)

配管詳細図(3/3)
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曲管(φ150×5゜5/8)NS形(マーカー1本)
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30

0
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空気弁（φ75）

空気弁（φ75）

Pエルボ(φ50)-2個

補修弁(φ75)H=100
F付T字菅(φ150×75)NS形

曲管(φ150×22゜1/2)NS形

曲管(φ150×22゜1/2)NS形

既設DIPφ150

F付T字菅(φ150×75)NS形
補修弁(φ75)H=100

補修弁(φ75)H=100
F付T字菅(φ150×75)NS形

SKソケット(φ50)離脱防止付

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)

曲管(φ150×45゜)NS形(マーカー1本)
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0

※②-②断面付近の消火栓を設置する前後の直管
にて角度を調整し、消火栓が設置できる土被り

　を確保する事

特殊押輪(φ150)K形-2個
特殊押輪(φ150)K形-2個

特殊押輪(φ150)K形-2個
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