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設 計 図

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

仮配管平面図（1/2）

Ｓ＝1：500

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

設 計 図

仮配管平面図（1/2）

平成29年度　工務第53号

線 　 種 名 　 　 称 公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び
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仮泥吐工（φ25）

VP（φ25）L=0.5m

仮泥吐工（φ25）

VP（φ25）L=0.6m

閉栓工(φ200)

〔1号工事箇所〕

〔受託工事・単費〕 〔受託工事・補助〕

DIPφ150K形　L=90.7m 　 鋼管（SGP-VA 150A)　L=2.6m 　

（仮給水切替工：φ20-2箇所 φ13-9箇所）

仮配管 DIPφ150K形　L=119.9m DIPφ150NS形　L=12.2m 鋼管（SGP-VA 150A)　L=3.2m仮配管
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〕

受注者名
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設 計 図

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

仮配管平面図（2/2）

仮配管平面図（2/2）

Ｓ＝1：500

設 計 図
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M
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M

VP（φ25）L=1.8m

閉栓工(φ200)

〔1号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び
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受注者名
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設 計 図

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 横断図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

横断図

Ｓ＝1：100

1 - 1´

DL=0.000
NTT-PS(2)V(2) DP=1.20

R-BOX400×400
PRPφ200

W-DCφ200 DP=1.20(移設)

DL=0.000
W-DCφ200 DP=1.20(移設)

PRPφ200

NTT-PS(2)V(2) DP=1.20

R-BOX500×500

DL=0.000
W-DCφ200 DP=1.20(移設)

PRPφ200

R-BOX500×500

2 - 2´

3 - 3´

DIPφ150

DIPφ150

DIPφ150

2900 800
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2480 1290

3770

2650 1000

3650

〔1号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び
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0

受注者名



掘削及び埋戻工法図

S=1：20

4/15

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 掘削及び埋戻工法図
①・・・再生砕石(RC-40)

②・・・流用土

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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〔1号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び
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仮配管詳細図（1/4）

S=1：200
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

仮配管詳細図（1/4）

設 計 図

M

M

M

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

線 　 種 名 　 　 称

B部詳細図
S=1：100

既設水道管φ200

DP=850

ＮＴＴ

2条2段

DP=1200

取出し部断面図 S=1：50

閉塞工(φ200埋水栓)

メカ帽(φ200)

不断水仕切弁(φ200)鋳鉄管用

直管（φ150）K形-14本

Ａ部詳細図

Ａ部

Ｂ部

ソフトシール弁(φ150)

鋼管エルボ(150A×90゜)鋼管（SGP-VA 150A）-1400

鋼管エルボ(150A×90゜)

不断水Ｔ字管DIP用

φ200×150(全周パッキン)

合フランジ(φ150)

ニップル(150A)

2
3
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7
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5
0

1700

鋼管エルボ(150A×90゜)鋼管（SGP-VA 150A）-1000

合フランジ(φ150) ソフトシール弁(φ150)

短管2号(φ150)K形

鋼管（SGP-VA 150A）-200

6
0
0

6
0
0

〔1号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

既設管切断工（φ200）-2箇所

受注者名
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１
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

設 計 図

仮配管詳細図（2/4）

S=1：200

仮配管詳細図（2/4）

Mφ13

Pチーズ(φ50×50)

スリースバルブ(φ50)

Pエルボ(φ50)

Pエルボ(φ50)-2個

不断水分水栓(φ150×50)

Pオネジソケット(φ50)

Pオネジソケット(φ50)

不断水仕切弁(φ100)鋳鉄管用

メカ帽（φ100）

PP(φ50)L=10.0m

Pエルボ(φ50)-2個

W
-
D
C
1
0
0 

d
p
=
1
.
2
0

仮泥吐工（φ25）

ブッシング(φ50×25)

VPエルボ（φ25）-3個
VP（φ25）Ｌ＝0.5ｍ

バルブソケット（φ25）

不断水分水栓(φ100×50)

〔1号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

〔受託工事・単費〕 〔受託工事・補助〕

直管（φ150）K形-4本

直管（φ150）K形-7本

スリースバルブ(φ50)

Pオネジソケット(φ50)-2個

スリースバルブ(φ50)

Pオネジソケット(φ50) -2個

閉塞工（φ100）

既設管切断工（φ100） -2箇所

Pオネジソケット(φ50)

受注者名

S=1:100連絡工-1拡大図

連絡工-1拡大図参照

仮配管詳細図（3/4）参照
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Ｃ部

Ｄ部

S=1：100
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

設 計 図

仮配管詳細図（3/4）

仮配管詳細図（3/4）

NTT
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5
6
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2
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既設水道管φ200
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DIPφ150

DP=900

Ａ―Ａ’

断面図

4
0
0

S=1:50

1500 2150

Ｃ部詳細図
S=1：100

Ｄ部詳細図
S=1：100

曲管(φ150×22゜1/2)NS形

曲管(φ150×22゜1/2)NS形

曲管(φ150×22゜1/2)NS形

曲管(φ150×22゜1/2)NS形
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4
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6
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〔1号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

W-DC200 dp=1.
20

M

φ13

M

仮泥吐工（φ25）

ブッシング(φ50×25)

VPエルボ（φ25）-3個
VP（φ25）Ｌ＝0.6ｍ

バルブソケット（φ25）

不断水分水栓(φ150×50)

スリースバルブ(φ50)

メカ帽（φ75）

閉塞工（φ75）

不断水分水栓(φ75×50)

スリースバルブ(φ50)

不断水仕切弁(φ75)鋳鉄管用

PP(φ50)L=21.5m

Pチーズ(φ50×50)

スリースバルブ(φ50)

曲管(φ150×45゜)NS形

曲管(φ150×45゜)NS形

ライナ(φ150)NS形-41

直管（φ150）NS形-1本

曲管(φ150×45゜)NS形

曲管(φ150×45゜)NS形

ライナ(φ150)NS形-41

甲切管（φ150）NS形-3600

直管（φ150）K形-2本

既設管切断工（φ75）-2箇所

甲切管（φ150）K形-3430

挿し口加工（φ150）NS形

受注者名

２

仮配管詳細図（3/4）参照
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Pオネジソケット(φ50)

Pオネジソケット(φ50) -2個

Pオネジソケット(φ50) -2個



S=1：200
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

設 計 図

仮配管詳細図（4/4）

W
-
D
C
7
5
 
d
p
=1

.
2
0

直管（φ150）K形-10本

甲切管（φ150）K形-4350

乙切管（φ150）K形-1400

継輪（φ150）K形

直管（φ150）K形-3本

鋼管（SGP-VA 150A）-1000

閉塞工（φ75）

メカ帽（φ75）

不断水仕切弁（φ75）鋳鉄管用

不断水分水栓（φ75×50）

Pオネジソケット（φ50）スリースバルブ（φ50）

Pオネジソケット(φ50）

PPφ50 L=10.0ｍ

不断水分水栓（φ150×50）

Pオネジソケット（φ50）

仮泥吐工（φ25）

Pチーズ(φ50×50)

ブッシング(φ50×25)

VPエルボ（φ25）-3個
VP（φ25）Ｌ＝1.8ｍ

バルブソケット（φ25）

不断水仕切弁(φ200)鋳鉄管用

メカ帽(φ200)

閉塞工(φ200埋水栓)

〔1号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

合フランジ(φ150)

ソフトシール弁(φ150)

短管1号(φ150)K形

Ｆ付Ｔ字管(φ150×75)K形

既設管切断工（φ200）-2箇所

スリースバルブ（φ50）

スリースバルブ（φ50）

泥吐工（φ50）

合フランジ(φ75×50)
Pオネジソケット(φ50)-2個
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ（φ50）

VPエルボ（φ50）-3個
PP（φ50）Ｌ＝0.5ｍ
VP（φ50）Ｌ＝0.5ｍ

バルブソケット（φ50）

Pオネジソケット(φ50) -2個

Pオネジソケット(φ50) -2個

既設管切断工（φ75）-2箇所

Ｅ―Ｅ’

Ｅ部詳細図
S=1:50

既設水道管φ200
DP=940

不断水Ｔ字管DIP用

φ200×150(全周パッキン)

1
7
0 5
0

2
0

320

500

鋼管（SGP-VA 150A）-1600

鋼管エルボ(150A×90゜)

6
0
0

鋼管エルボ(150A×90゜)

鋼管（SGP-VA 150A）-290

合フランジ(φ150)

ソフトシール弁(φ150)

鋼管（SGP-VA 150A）-390

鋼管エルボ(150A×90゜)

受注者名
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設 計 図

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 1次工事平面図・横断図

1次工事平面図

Ｓ＝1：500

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

横断図

Ｓ＝1：100

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

Ｌ＝3.7ｍ

ＰＰφ50

Ｌ＝3.7ｍ

ＰＰφ50
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連絡工-1
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0 
DP
=0
.9
1m

既
設
水
道
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φ
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93
m

既設水道管PPφ50

既設水道管PPφ50

既設水道管DIPφ100 DP=0.85m

既設水道管PPφ50 DP=1.05m

M

閉栓工(φ50)

Ｌ
＝
7.
0ｍ

Ｐ
Ｐ
φ
50

連
絡
工
-2

閉塞工（φ50）

閉栓工（φ50）

仮
給
水
切
替
工
：
受
託
工
事
・
補
助
（
φ
13
-3
箇
所
）
・
受
託
工
事
・
単
費
（
φ
13
-1
箇
所
）

〔2号工事箇所〕

〔2号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

閉栓工（φ50）

１’
ＰＰ（φ50）Ｌ＝18.4ｍ

ＰＰ（φ50）

Ｌ＝17.8ｍ

仮配管

仮配管

仮泥吐工（φ25）

仮泥吐工（φ25）

PP（φ25）Ｌ＝0.5ｍ
VP（φ25）Ｌ＝2.0ｍ

PP（φ25）Ｌ＝0.3ｍ
VP（φ25）Ｌ＝1.3ｍ

〔受託工事・単費〕

〔
受
託
工
事
・
単
費
〕

〔受託工事・補助〕

〔受託工事・補助〕

〔受託工事・補助〕
閉栓工（φ50）

閉栓工（φ50）

仮
給
水
切
替
工
内
訳
：
受
託
工
事
・
補
助

（
本
管
VP
φ
15
0：

φ
13
-1
箇
所
）

（
本
管
DI
Pφ

20
0：

φ
13
-1
箇
所
）

（
本
管
DI
Pφ

20
0：

φ
13
-2
箇
所
）

仮
給
水
切
替
工
内
訳
：
受
託
工
事
・
単
費

受注者名



F 仕

AS

F

仕

仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕
仕

仕

仕
F

W3
00

仕

H4
00
W4
00

W4
00

BO
X 
60
0×

60
0

BOX500×500

BOX 800×800

(V
PΦ

15
0)
推
定

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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設 計 図

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 2次工事平面図・横断図

2次工事平面図

Ｓ＝1：500

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

横断図

Ｓ＝1：100

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

１’

１

１　―１’

Gr

As
Co

500×500

(W)DCφ200

DP=1.20

(W)PPφ50

DP=1.20

２　―２’

Co

As

PRPφ150

800×800

(W)DCφ100

DP=0.60
(W)PPφ50
DP=0.60

(W)PPφ50

DP=0.60

２

２’

M
M

M
M

M

（給水切替工：

DIPφ100 K形Ｌ＝17.1ｍ
φ13-1箇所)

DIPφ100 K形
Ｌ＝6.6ｍ

Ｄ
Ｉ
Ｐ
φ
15
0Ｋ

形
 Ｌ

＝
47
.0
ｍ

（
給
水
切
替
工
：
φ
13
-4
箇
所
）

連絡工-1（φ50）

閉栓工（φ200）

泥吐工（φ50）

PP（φ50）L=0.3m
VP（φ50）L=1.6m

DIPφ150

DIPφ150

2400 700

3100

〔2号工事箇所〕

〔2号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

泥吐工（φ50）

PP（φ50）Ｌ＝0.6ｍ
VP（φ50）Ｌ＝0.9ｍ

PRPφ150

2960 360

3320

6
0
0

6
0
0

（
給
水
切
替
工
：
φ
13
-4
箇
所
）

Ｓ
Ｇ
Ｐ
-Ｖ

Ａ
 1
50
Ａ
 Ｌ

＝
2.
7ｍ

Ｄ
Ｉ
Ｐ
φ
15
0Ｋ

形
 Ｌ

＝
46
.8
ｍ

閉栓工(φ150)

〔
受
託
工
事
・
単
費
〕

〔
受
託
工
事
・
補
助
〕

〔受託工事・補助〕

Ｄ
Ｉ
Ｐ
φ
20
0Ｎ

Ｓ
形
 Ｌ

＝
0.
4ｍ

〔受託工事・補助〕

PP（φ25）Ｌ＝6.3ｍ

仮泥吐工（φ25）

（給水切替工：φ25-1箇所)

仮配管撤去

PP（φ50）Ｌ＝17.8ｍ

PP（φ50）Ｌ＝18.4ｍ

仮配管撤去

受注者名

ＰＰφ30Ｌ＝4.3ｍ



DIPφ100

DIPφ100

650

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

路盤:再生砕石(RC-40)t=20cm

１

仮 給 水

3
5
0

5
0

4
0
0

4
0
0

400

5
0

2

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

仮配管

①

②

6
0

2
0
0 3
4
09
0 5
0

3
5
0

5
0

4
0
0

PPφ50

PPφ50

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

DIPφ150

１

２

DIPφ150

700

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

路盤:再生砕石(RC-40)t=20cm

掘削及び埋戻工法図

S=1：20

11/15

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 掘削及び埋戻工法図
①・・・再生砕石(RC-40)

②・・・流用土

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

PPφ50

①

②

550

2
0
0

5
0

6
0
0

PPφ50

1
5
0

2
0
0

5
0

6
0

6
1
0

6
6
0

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

路盤:再生砕石(RC-40)t=20cm

(1次工事・2次工事)

(2次工事)

(2次工事)

(1次工事・2次工事)

(1次工事・2次工事)

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

PPφ30

①

②

550

2
0
0

5
0

6
0
0

PPφ30

1
5
0

2
0
0

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

路盤:再生砕石(RC-40)t=20cm

(2次工事)

4
0

5
9
0

5
0

6
4
0

1
5
0

2
0
0

２

4
4
0

5
0

4
9
0

1
2
0

2
0
0

5
0

3
7
0

1
2
0

DIPφ100

DIPφ100

650

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

路盤:再生砕石(RC-40)t=20cm

(2次工事)

２

１

DIPφ100

DIPφ100

650

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

路盤:再生砕石(RC-40)t=20cm

(2次工事)

２

１

6
4
0

5
0

6
9
0

1
2
0

2
0
0

1
2
0

2
0
0

5
0

5
7
0

5
5
0

5
0

6
0
0

1
2
0

2
0
0
3
0
2
0
0

5
0

4
8
0

DIPφ100

DIPφ100

650

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

路盤:再生砕石(RC-40)t=20cm

(2次工事)

２

１

9
2
0

5
0

9
7
0

1
2
0

2
0
0

4
0
0

2
0
0

5
0

8
5
0

6
9
0

5
0

7
4
0

1
7
0

2
0
0

1
2
0

2
0
0

5
0

5
7
0

DIPφ150

１

２

DIPφ150

700

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

路盤:再生砕石(RC-40)t=20cm

(2次工事)

1
0
2
0

5
0

1
0
7
0

1
7
0

2
0
0

4
5
0

2
0
0

5
0

9
0
0

400

仮配管撤去

3
50

5
0

4
0
0

PPφ50

PPφ50

仮復旧
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5cm

(1次工事・2次工事)

400

3
50

5
0

4
0
0

受注者名



VPΦ150

F
仕

AS

F

仕

仕

仕
仕

仕
仕

仕

W3
00

仕

H4
00
W4
00

BO
X 
60
0×

60
0

BOX500×500

BOX 800×800

H1.65(管低)

H1.80(管低) H1.80(管低)

底
高
1.
43

底
高
1.
44

H1.21(管低)

H0.19(管低)H0.02(M底) 底高1.07 底高1.07

(VPΦ150)推定

(VPΦ150)推定

(VPΦ150) (VPΦ150)

(VPΦ150)

汚天2.39

2.40

W1.87(VPΦ250底)

W1.85

W1.97

W2.07

W2.05

2.
62

W2.07

W2.05

W2.00(VPΦ250底)

W2
.2
8

W2
.3
5

2.55
W1.88(VPΦ250底)

W2.02(VPΦ250底)

W2.03(VPΦ250底)

2.56

汚天2.57

2.54汚天2.53

W1.83(VPΦ200底)
W2.02(VPΦ200底)

W2.11(VPΦ250底)

2.58

W1.92

W2.09(VPΦ150底)

W2
.0
4

W1.91(VPΦ250)

汚天2.38

W2.00

W2.15

W2.10

2.57

W2.19 汚天2.57

W2.17

W2.18

雨水天2.60

2.64

汚天2.59

W2.10(VPΦ300底)

M

M

M

M

M

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

塩ビ人孔

1号人孔

塩ビ人孔

既
設
水
道
管
DI
Pφ

20
0 
DP
=0
.9
1m

既設水道管VPφ150 DP=0.80m

既設水道管PPφ50 DP=0.90m

既設水道管DIPφ100 DP=0.85m

既設水道管PPφ50 DP=1.05m

既設水道管PPφ50
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

1次工事仮配管詳細図

1次工事仮配管詳細図

S=1：200

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

設 計 図

不断水分水栓(φ200×50)

既
設
水
道
管
PP
φ
50
 D
P=
0.
93
m

Pオネジソケット（φ50）

SKソケット圧着処理(φ50)

SKソケット(φ50)離脱防止

Pエルボ（φ50）

Pエルボ（φ50）

スリースバルブ（φ50）

Pオネジソケット(φ50)-2個

Pエルボ(φ50)

SK栓(φ50)

SKソケット(φ50)離脱防止

SKソケット圧着処理(φ50)

SKソケット(φ50)離脱防止

PP(φ50)L=7.0m

F

仕

底
高
1.
43

底
高
1.
44

2.
62

W2.07

W2.17

雨水天2.60

2.64M

塩ビ人孔

既
設
水
道
管
DI
Pφ

20
0 
DP
=0
.9
1m

既
設
水
道
管
PP
φ
50
 D
P=
0.
93
m

拡大図-1S=1:100

φ13

砲金仕切弁（φ50）

Pオネジソケット(φ50)-2個

Pエルボ(φ50)-2個

Pエルボ(φ50)-2個

拡大図-1参照

仕

BOX 800×800

H1.21(管低)

(VPΦ150)推定

汚天2.39

2.40

汚天2.38

既設水道管DIPφ100 DP=0.85m

既設水道管PPφ50 DP=1.05m

拡大図-2S=1:100

拡大図-2参照

SKソケット圧着処理(φ50)

SKソケット(φ50)離脱防止

砲金仕切弁（φ50）

Pオネジソケット(φ50)-2個

不断水分水栓(φ75×50)

Pオネジソケット（φ50）

Pエルボ(φ50)-2個

Pエルボ(φ50)-2個

不断水分水栓(φ200×50)

Pオネジソケット（φ50）

PP（φ50） Ｌ=3.7ｍ

SK栓(φ50)

SKソケット(φ50)離脱防止

PP（φ50） Ｌ=3.7ｍ

SKソケット(φ50)離脱防止

SK栓(φ50)

Pエルボ(φ50)-2個

Pエルボ(φ50)-2個

〔2号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

不断水分水栓(φ200×50)

不断水分水栓(φ200×50)

Pオネジソケット（φ50）

Pオネジソケット（φ50）

Pエルボ(φ50)-2個

Pエルボ(φ50)-2個

スリースバルブ（φ50）

スリースバルブ（φ50）

Pオネジソケット(φ50)-2個

Pオネジソケット(φ50)-2個

Pチーズ（φ50×25）

Pチーズ（φ50×25）

Pエルボ(φ50)

Pエルボ(φ50)

不断水分水栓(φ100×50)

不断水分水栓(φ100×50)

Pオネジソケット（φ50）

Pオネジソケット（φ50）

スリースバルブ（φ50）

スリースバルブ（φ50）

Pオネジソケット(φ50)-2個

Pオネジソケット(φ50)-2個

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ（φ25）

PP（φ25）Ｌ＝0.3ｍ
VP（φ25）Ｌ＝1.3ｍ

VPエルボ（φ25）

仮泥吐工（φ25）

仮泥吐工（φ25）
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ（φ25）

PP（φ25）Ｌ＝0.5ｍ
VP（φ25）Ｌ＝2.0ｍ

VPエルボ（φ25）

PP（φ50）

Ｌ＝18.4ｍ

PP（φ50）

Ｌ＝17.8ｍ

不断水仕切弁(φ200)鋳鉄管用

仕

仕

仕

2.55

塩ビ人孔

1号人孔

拡大図-3S=1:100

SKソケット圧着処理(φ50)

SKソケット(φ50)離脱防止

SK栓(φ50)

拡大図-3参照

SK栓(φ50)

SKソケット(φ50)離脱防止

SKソケット圧着処理(φ50)

SKソケット圧着処理(φ50)

SKソケット圧着処理(φ50)

SKソケット圧着処理(φ50)

Pオネジソケット(φ25)

ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(φ25)

ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(φ25)

Pオネジソケット(φ25)

受注者名



HVPΦ150

F

仕

AS

F

仕

仕

仕
仕

仕
仕

仕

W3
00

仕

H4
00
W4
00

BO
X 
60
0×

60
0

BOX500×500

BOX 800×800

H1.80(管低) H1.80(管低)

底
高
1.
43

底
高
1.
44

H1.21(管低)

H0.19(管低)H0.02(M底)

底高1.07

底高1.07

(VPΦ150)推定

(VPΦ150)推定

(VPΦ150) (VPΦ150)

汚天2.39

2.40雨天2.48

W1.87(VPΦ250底)

W1.85

W1.97

W2.07

2.
62

W2.07

W2.00(VPΦ250底)

W2
.2
8

W2
.3
5

2.55

W1.88(VPΦ250底) W1
.8
8

W2.02(VPΦ250底)

W2.03(VPΦ250底)

2.56

汚天2.57

2.54汚天2.53

W1.83(VPΦ200底)

W2.02(VPΦ200底)

W2.11(VPΦ250底)

2.58

W1.92

W2.09(VPΦ150底)

W1.96(VPΦ250底)

W2
.0
4

W1.91(VPΦ250)W2
.
03

汚天2.38

W2.00

W2.15

W2.10

2.57

W2.19 汚天2.57

W2.17

W2.18

雨水天2.60

2.64

M

M

M

M

M

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

塩ビ人孔

塩 ビ 人 孔

1号人孔

塩ビ人孔

既
設
水
道
管
PP
φ
50
 D
P=
0.
93
m

既
設
水
道
管
DI
Pφ

20
0 
DP
=0
.9
1m

既設水道管VPφ150 DP=0.80m

既設水道管PPφ50 DP=0.90m

既設水道管DIPφ100 DP=0.85m

既設水道管PPφ50 DP=1.05m

既設水道管PPφ50
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

2次工事仮配管詳細図(1/3)

2次工事仮配管詳細図(1/3)

S=1：200

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

設 計 図

Ａ部

Ａ部詳細図
S=1：50

Ｂ部

Ｂ部詳細図
S=1：100

短管2号(φ150)K形

ソフトシール弁(φ150)

不断水仕切弁(φ200)鋳鉄管用

メカ帽（φ200）

閉塞工（φ200埋水栓）

甲切管（φ150）K形-3600

泥吐工（φ50）

直管（φ150）K形-7本

甲切管（φ150）K形-3610

Ｃ部

2次工事仮配管詳細図(3/3)

既設水道管PPφ50 DP=0.93m

既設水道管DIPφ200 DP=0.91m

〔2号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

不断水Ｔ字管DIP用

φ200×150(全周パッキン)

ソフトシール弁(φ150)

合フランジ(φ150)

ニップル(150A)

鋼管エルボ(150A×90゜) 1800 鋼管エルボ(150A×90゜)

鋼管（SGP-VA 150A）-200

鋼管エルボ(150A×90゜)

鋼管（SGP-VA 150A）-1550

3
01
7
0 2
1
0

不断水分水栓(φ150×50)
Pオネジソケット（φ50）-2個
スリースバルブ（φ50）

VPエルボ（φ50）-3個
PP（φ50）Ｌ＝0.6ｍ
VP（φ50）Ｌ＝0.9ｍ

バルブソケット（φ50）
Pエルボ（φ50）-2個

6
0
0

6
0
0

合フランジ(φ150)

鋼管（SGP-VA 150A）-1000

既設管切断工(φ200)-2箇所

〔
受
託
工
事
・
単
費
〕
〔
受
託
工
事
・
補
助
〕

浅層用Ｆ付Ｔ字管(φ150×75)K形

鋼管ニップル(65A)

仮消火栓(φ65)

鋼管ブッシング(80A×65A)

合フランジ(φ75)

受注者名
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2.51
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W2
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6

W2.12
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0
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6
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0
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W2.18(VPΦ200)

2.
52

W2
.0
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M

M

M

M

M

M

M

M

M
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φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

塩ビ人孔

塩 ビ 人 孔

1号人孔

既設水道管VPφ150 DP=0.80m

既設水道管PPφ50 DP=0.90m

既設水道管DIPφ100 DP=0.85m

既設水道管PPφ50 DP=1.05m
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

2次工事仮配管詳細図(2/3)

2次工事仮配管詳細図(2/3)

S=1：200

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

設 計 図

Ｄ部

直管（φ150）K形-6本

挿し受片落管(φ200×150)NS形

ライナ(φ200)NS形-41

甲切管（φ150）K形-2500既設水道VPPφ30

継輪（φ150）K形

乙切管（φ150）K形-1850

甲切管（φ150）K形-3940

曲管(φ150×22゜1/2)K形

曲管(φ150×22゜1/2)K形

Ｉ部

Ｉ部詳細図
S=1：100

曲管(φ150×22゜1/2)K形

曲管(φ150×22゜1/2)K形

9
0
0

6
0
0

管帽(φ200)

不断水分水栓(φ150×50)

Pオネジソケット（φ30）-3個

Ｐエルボ(φ30)-7個
スリースバルブ（φ30）

SKソケット（圧着処理φ30)

連絡工-1

PVソケット(φ30)

〔2号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

既設管切断工（φ200）-2箇所

閉塞工（φ200埋水栓）

挿し口加工(φ150)NS形

既設受口用栓取外し（φ200）ブッシング（50A×32A）

PP(φ30) L=4.3m

浅層用Ｆ付Ｔ字管(φ150×75)K形

鋼管ニップル(65A)

仮消火栓(φ65)

鋼管ブッシング(80A×65A)

合フランジ(φ75)

受注者名



F

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

BOX500×500

BOX 800×800

H1.21(管低)
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W1.92
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M
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塩 ビ 人 孔

1号 人 孔

既設水道管VPφ150 DP=0.80m

既設水道管PPφ50 DP=0.90m

既設水道管DIPφ100 DP=0.85m

既設水道管PPφ50 DP=1.05m
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

2次工事仮配管詳細図(3/3)

2次工事仮配管詳細図(3/3)

S=1：100

設 計 図

曲管(φ100×45゜)K形

曲管(φ100×45゜)K形

ソフトシール弁(φ100)

不断水Ｔ字管VP用φ150×100(全周パッキン)

Ｆ’

Ｆ

曲管(φ100×45゜)K形

乙切管（φ100）K形-600

短管1号(φ100)K形

Ｆ部

Ｇ部

2
0
0

5
7
0

曲管(φ100×45゜)K形

曲管(φ100×45゜)K形

乙切管（φ100）K形-2450

継輪（φ100）K形

直管（φ100）K形-1本

泥吐工（φ50）

合フランジ(φ75×50)
Pオネジソケット（φ50）-2個
スリースバルブ（φ50）

VPエルボ（φ50）-4個
PP（φ50）Ｌ＝0.3ｍ
VP（φ50）Ｌ＝1.6ｍ

バルブソケット（φ50）

Ｈ部

Ｈ部詳細図
S=1：100

5
7
0

曲管(φ100×11゜1/4)K形

乙切管（φ100）K形-2280

甲切管（φ100）K形-2500

甲切管（φ150）K形-1080

Ｃ部

曲管(φ150×22゜1/2)K形

曲管(φ150×22゜1/2)K形

Ｃ部詳細図
S=1：100

6
0
0

3
7
0

曲管(φ150×22゜1/2)K形

曲管(φ150×22゜1/2)K形

Ｄ部

Ｅ部詳細図
S=1：100

曲管(φ100×45゜)K形

曲管(φ100×45゜)K形

3
7
0

曲管(φ100×22゜1/2)K形

曲管(φ100×22゜1/2)K形

Ｄ部詳細図
S=1：100

曲管(φ150×22゜1/2)K形

曲管(φ150×22゜1/2)K形

3
7
0

6
0
0

〔2号工事箇所〕

河芸町一色地内配水管移設工事(仮設)

平成29年度　工務第53号

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び

短管1号(φ100)K形

ソフトシール弁(φ100)

短管1号(φ100)K形

Ｆ付Ｔ字管(φ100×75)K形

不断水仕切弁(φ150)塩ビ管用

メカキャップ(φ150)

閉塞工(φ150)

甲切管（φ150）K形-2790

二受Ｔ字管(φ150×100)K形

二受Ｔ字管(φ150×100)K形

継輪（φ100）K形

乙切管（φ100）K形-3000

Ｅ部

4
8
0

8
5
0

既設管切断工（φ100）-2箇所

不断水仕切弁(φ100)鋳鉄管用

短管2号(φ100)K形

ソフトシール弁(φ100)

短管1号(φ100)K形

曲管(φ100×45゜)K形

曲管(φ100×22゜1/2)K形

曲管(φ100×11゜1/4)K形

仮泥吐工（φ25）

サドル分水栓(φ100×25)
P分水栓ソケット（φ25）
Pエルボ（φ25）-3個
PP（φ25）Ｌ＝6.3ｍ
P分水栓キャップ（φ25）

※仮泥吐工は、洗管後撤去を行うこと。

受注者名

汚水

既設水道管VPφ150

DP=800

1
0
01
2
0 2
0
0

2
0
0

Ｆ部詳細図
S=1：50

Ｆ―Ｆ’

既設水道管PPφ50

Ｇ部詳細図
S=1：100
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