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設　計　図

本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺 図　示

平面図・横断面図

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号 1/30
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設　計　図

本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺 図　示

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号

水管橋全体一般図

平 面 図
水管橋全体一般図

S=1:200

側 面 図 S=1:200
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設　計　図

本図面はA2サイズを原寸とする。
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本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号1:100

配管詳細図(2)

設　計　図

直管(φ600)NS形- 本1
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合フランジφ75×φ50（単費）

ポリオネジソケットφ50（単費）

既設仕切弁(φ50)撤去設置工

ポリエルボφ50×2（単費）

ポリソケットφ50（単費）

PPφ50L=2.0ｍ（単費）
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グレーチング（歩道用）別途工事

RC-40

均しコンクリート

フーチング

パラペット

本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺 図　示

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号

A1橋台構造一般図（その1）

設　計　図
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2

グレーチング（歩道用）別途工事
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S = 1 : 60

σ  = 18 N/mm (18-8-40BB)

σ  = 24 N/mm (24-12-25BB)

σ  = 24 N/mm (24-12-25BB)
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別途工事

別途工事

本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺 図　示

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号

A1橋台構造一般図（その2）

設　計　図
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落橋防止用アンカー別途工事
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落橋防止用アンカー別途工事
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本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺 図　示

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号

A2橋台構造一般図（その1）

設　計　図

2

2

2
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S = 1 : 60

σ  = 18 N/mm (18-8-40BB)

σ  = 24 N/mm (24-12-25BB)

σ  = 24 N/mm (24-12-25BB)



49
00

10
0

20
0

34
80

49
00

10
0

20
0

34
80

8002000800

3600100 100

14
20

14
20

50010002100

1170930 60

LEVEL

4.080

7.560

8.980 8.980

7.560

4.080

10
0

96

鋼管杭φ800

L=5.000m N=4本

42

0.049

0.3048

8.212

8.5168

A2

0.600

管　頂　高 (FH)

通水管半径  (R)

管中心標高(EL1)

リングサポート(H)

ﾍﾞｰｽ ﾌﾟﾚｰﾄ  (t2)

モルタル厚  (t3)

7.560

下部工天端高(PZ)

下部工天端高(PH)

0.044

0.3048

8.212

8.5168

0.600

7.560

0.039

0.3048

8.212

8.5168

0.600

0.022

7.560

7.5317.5367.541

0.022 0.022

0.010支   承   厚(t1) 0.0100.010

7.580ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下標高(EL2) 7.5807.580

構 造 高 表

2.000%

φ
61

4

768

(φ614)

14
20

76
8

65
2

8.980

8.212

7.560

4000

200 3600 200

1800 903 897

450

150

576

576

150

450

15
0

14
20

73
8

30
0

38
2

下部工中心線 通水管中心線

通水管用孔 φ614

1901 200 1170 200 129

1901 200 1170 200 129

4000

200 3600 200
10

00
21

00

92
7

11
73

10
00

21
00

14
69

63
1

547

547

15
0

15
0

15
0

15
00

1441 359 359

11
98

90
2

通水管中心線 下部工中心線

1441

2.
00

0%

アンカー用箱抜き

φ125ｘ350

50
0

716

42

LEVEL 8.980

7.560

7.560

7.5187.518

7.560

φ125

35
0

25
0

10
0

無収縮モルタル

t

t：モルタル厚

DL=3.000 DL=3.000

6.73

3.23

FH

EL1 H
t1 t2

EL2

t3

PZ PH

2.00%

R

50
40
0

50

50

616

50

アンカーボルト D25

2.000%

パ

ラ

ペ
ッ

ト

S2-2 S3-3S2-1

S2-1

S2-2

S2-3

注: (  )内は断面寸法。

8.242

7.942

φ
614

53°
0′

83°
0′

1:2
.0

PZ

A2 橋 台 構 造 一 般 図(その2)

橋 座 平 面 図
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パラペット前面

S=1:30

アンカー詳細図 S=1:20

別途工事

別途工事

本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺 図　示

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号

A2橋台構造一般図（その2）

設　計　図

< 削孔φ25ｘ200 >

落橋防止用アンカー別途工事

< 削孔φ34ｘ300 >

落橋防止用アンカー別途工事
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A1 橋 台 配 筋 図(その1) S = 1 : 50
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本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号1:50

A1橋台配筋図図（その1）

設　計　図

背面側 前面側

前面側

背面側

前面側

背面側
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本図面はA2サイズを原寸とする。

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺 図　示

津市水道局

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内
水管橋（下部工）築造工事

図面番号

A1橋台配筋図図（その2）

設　計　図

 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。
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 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。
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A1 橋 台 配 筋 図(その3)

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号図　示縮　　　尺

受 注 者 名

A1橋台配筋図図（その3）

S = 1 : 50
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設　計　図
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A1 橋 台 配 筋 図(その4) S = 1 : 50
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 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。

F 8 24-D13x3470

設　計　図

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号図　示縮　　　尺

受 注 者 名

A1橋台配筋図図（その4）
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前面側



 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号図　示縮　　　尺

受 注 者 名

A1橋台配筋図図（その5）

土留壁 土留壁 土留壁
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S1-1
S1-3

S 2 6-D16x2900S 1 15-D16x1730

沓座補強鉄筋 S=1:30

4 - 4 S=1:30

前面側

背面側

設　計　図

13/30

A1 橋 台 配 筋 図(その5) S = 1 : 50



A1 橋 台 配 筋 図(その6)

P 1 D16 2200 11 1.56 3.43 38

2 1230 3 1.92 6 平均長

3 270 3 0.42 1 平均長

4 D13 3300 3 0.995 3.28 10

5 710 3 0.71 2 平均長

6 1890 3 1.88 6 平均長

7 D16 2200 11 1.56 3.43 38

8 1230 3 1.92 6 平均長

9 260 3 0.41 1 平均長

10 D13 3300 3 0.995 3.28 10

11 440 3 0.44 1 平均長

12 2160 3 2.15 6 平均長

13 1140 19 1.13 21

14 1060 14 1.05 15

15 3660 2 3.64 7

16 1700 4 1.69 7

17 1090 10 1.08 11

186 kg

H 1 D16 3130 2 1.56 4.88 10

2 2200 4 3.43 14

3 2100 2 3.28 7

4 2200 2 3.43 7

5 2800 2 4.37 9

6 2800 2 4.37 9

7 2000 3 3.12 9

8 1900 1 2.96 3

68 kg

S 1 D16 1730 15 1.56 2.70 41

2 2900 6 4.52 27

68 kg

F 1 D16 4600 14 1.56 7.18 101

2 9420 14 14.70 206

3 3820 12 5.96 72

4 3740 12 5.83 70

5 2220 2 3.46 7

6 1310 2 2.04 4

7 D13 3300 14 0.995 3.28 46

8 3470 24 3.45 83

9 D16 3770 30 1.56 5.88 176

10 3300 30 5.15 155

920 kg

W 1 D13 1800 16 0.995 1.79 29

2 2500 12 2.49 30

59 kg

D16 1017 kg

D13 284 kg

合 計 1301 kg

鉄筋質量 (SD345)

フーチング

791

791

躯 体

D16～D25

SD345

-

226

-

D22

D25

D16

D19

D13

226

155

鉄 筋 集 計 表

種 別 径 計

1017

1017

284

（単位：kg)

合　計 920 1301381

-

129

F D16

鉄 筋 表

種　別 径 長　さ 本　数 単位質量 1本当り質量 質　量 摘　要種　別 径 長　さ 本　数 単位質量 1本当り質量 質　量 摘　要

1.56

-

- -

-

--

設　計　図

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

―

A1橋台配筋図図（その6）

14/30
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

A2橋台配筋図図（その1）

1:50

A2 橋 台 配 筋 図(その1) S = 1 : 50

前面側 背面側

背面側

前面側

背面側

前面側

設　計　図
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

A2橋台配筋図図（その2）

図示

設　計　図

 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。
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A2 橋 台 配 筋 図(その2)



 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号1:50縮　　　尺

受 注 者 名

A2橋台配筋図図（その3）

A2 橋 台 配 筋 図(その3) S = 1 : 50

P 14 2-D13x3660

P
1
5

4-
D1

3x
17

00

H 1 1-D16x3310 H 2 1-D16x3070

H
3

4-
D1

6x
22

00

H 6 2-D16x2900

H 5 4-D16x1900

H 4 4-D16x2600

H 8 1-D16x1700H 7 1-D16x1900

背面側

前面側

設　計　図
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 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。
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A2 橋 台 配 筋 図(その4)S = 1 : 50

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号1:50縮　　　尺

受 注 者 名

A2橋台配筋図図（その4）

前面側

背面側

前面側

背面側

前面側

背面側

F 3 13-D16x3820

F 5 14-D13x3700

設　計　図
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D16

前面側



 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

A2橋台配筋図図（その5）

図示

土留壁 土留壁 土留壁

土留壁 土留壁

1 - 1

3 - 3

2 - 2

位 置 図

W 2 12-D13x2500

S 2 6-D16x2900S 1 15-D16x1730

沓座補強鉄筋 S=1:30

4 - 4

S1-1

S1-3

S=1:30背面側

前面側

設　計　図

19/30

S = 1 : 50S = 1 : 50

S = 1 : 50

A2 橋 台 配 筋 図(その5)



A2 橋 台 配 筋 図(その6)

P 1 D16 2200 13 1.56 3.43 45

2 1230 3 1.92 6 平均長

3 260 3 0.41 1 平均長

4 D13 3700 3 0.995 3.68 11

5 440 3 0.44 1 平均長

6 2470 3 2.46 7 平均長

7 D16 2200 13 1.56 3.43 45

8 1270 3 1.98 6 平均長

9 310 3 0.48 1 平均長

10 D13 3700 3 0.995 3.68 11

11 2920 3 2.91 9 平均長

12 1140 19 1.13 21

13 1060 16 1.05 17

14 3660 2 3.64 7

15 1700 4 1.69 7

16 1090 7 1.08 8

17 1000 3 1.00 3 平均長

206 kg

H 1 D16 3310 1 1.56 5.16 5

2 3070 1 4.79 5

3 2200 4 3.43 14

4 2600 4 4.06 16

5 1900 4 2.96 12

6 2900 2 4.52 9

7 1900 1 2.96 3

8 1700 1 2.65 3

67 kg

S 1 D16 1730 15 1.56 2.70 41

2 2900 6 4.52 27

68 kg

F 1 D16 4900 15 1.56 7.64 115

2 9420 16 14.70 235

3 3820 13 5.96 77

4 4140 14 6.46 90

5 D13 3700 14 0.995 3.68 52

6 3470 24 3.45 83

7 D16 3770 30 1.56 5.88 176

8 3700 30 5.77 173

1001 kg

W 1 D13 1800 16 0.995 1.79 29

2 2500 12 2.49 30

59 kg

D16 1105 kg

D13 296 kg

合 計 1401 kg

フーチング

866

866

躯 体

D16～D25

SD345

-

239

-

D22

D25

D16

D19

D13

239

161

鉄 筋 集 計 表

種 別 径 計

1105

1105

296

（単位：kg)

合　計 1001 1401400

-

135

種　別 径 長　さ 本　数 単位質量 1本当り質量 質　量 摘　要種　別 径 長　さ 本　数 単位質量 1本当り質量 質　量 摘　要

鉄 筋 表

F D16 1.56

鉄筋質量 (SD345)

-

- -

-

--

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

―

A2橋台配筋図図（その6）

設　計　図
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 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

鋼管杭詳細図（その1）
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種　別 形状寸法 本 数 単位質量 一本当り質量 質　量 摘　　要

杭1本当り(杭頭鉄筋)
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φ782  X 9 1 33.93 34〃 鋼製型枠3770.28

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

図　示

鋼管杭詳細図（その2）

 1本当りの鉄筋長は土木製図基準に準じ,cmラウンドの切上げとする。

設　計　図

22/30

0.74 3m24-8-2ン中詰コ クリート 5BB

ズレストッパー部

ずれ止めリング

0.15　 m

D32X3030 8 88 27

5

227　　X　　　4　　　　= 08

00

300 X12 X 2551 28.26 72.09 72

18



Bc

Ｎ値

0 10 20 30 40 50 60

NO.
1(H

27)

H=8
.72

 m

DEP
=10

.17
 m

9

12

3

6

4/33

9

40

50/11

50/14

50/12

Bg

Ac

As

TcsDL=0.000

▽ 3.780(掘削底)

▽ 8.580

▽ 5.440

(設計時水位)

▽ 7.380

鋼矢板Ⅲ型(SY295)

6.
82

9.
03

8.
25

As
Co

5-
4-

19

8.
55

20@400=8000

125 7750 125

2000 4000 2000

500 1500 1500 1000 1500 1500 500

2200 3600 2200

20
@4

00
=8

00
0

12
5

77
50

12
5

22
00

36
00

22
00

20@400=8000

125 7750 125

2000 4000 2000

500 1500 1500 1000 1500 1500 500

2200 3600 2200

53
00

50
0

48
00

50
0

43
00

31
40

16
60

※ 側面部の鋼矢板背面に盛土を行い、左右のバランスを確保するものとする。
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切梁火打ち材 H-300×300×10×15(SS400 加工材)

2121

仮設工土留工数量表

種　別 鋼 材 形 式 材　質 摘　要

鋼矢板 Ⅲ型 8,500 40 60.0 510.0 20,400 SY295

〃 〃 11,000 40 60.0 660.0 26,400

小計 46,800 kg

腹起し材 H-300×300×10×15 7,650 2 100.0 765.0 1,530 SS400 加工材 一段目

小計 1,530 kg

切梁材 H-300×300×10×15 6,550 2 100.0 655.0 1,310 SS400 加工材 一段目

小計 1,310 kg

切梁火打ち材 H-300×300×10×15 1,121 8 100.0 112.1 897 SS400 加工材 一段目

小計 0 897 kg

副部材A　　　　　　　　　(*0.22)　　　　　　 822 kg

副部材B　　　　　  　　　(*0.04)　  　　　　 149 kg

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,508 kg

▽ 7.380

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 

水管橋（下部工）築造工事

A1橋台部 仮設土留工詳細図

図面番号 23/30図　示

 片田田中町及び片田志袋町地内

A1橋台部 仮設土留工計画図 S=1:100

部材長（mm） 本数（本） 単位質量（kg/m） 一本当り質量（kg/本） 質　量　（kg）
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仮設工土留工数量表

種　別 鋼 材 形 式 部材長（mm）本数（本）単位質量（kg/m）一本当り質量（kg/本）質　量　（kg） 材　質 摘　要

鋼矢板 Ⅲ型 8,500 40 60.0 510.0 20,400 SY295

〃 〃 10,500 42 60.0 630.0 26,460

小計 46,860 kg

腹起し材 H-300×300×10×15 7,650 2 100.0 765.0 1,530 SS400 加工材 一段目

小計 1,530 kg
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合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,729 kg

▽ 8.580
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局

工　事　名

図面の種類

縮　　　尺

受 注 者 名

平成２９年度　工務第２７号 

水管橋（下部工）築造工事

図面番号図　示

 片田田中町及び片田志袋町地内

24/30

A2橋台部 仮設土留工詳細図

A2橋台部 仮設土留工計画図S=1:100
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

河川管理用通路詳細図(その1)

図示

設　計　図
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

図示

河川管理用通路詳細図(その2)
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3点支持式杭打機
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準備工

施工ヤード整地

A1・A2橋台杭施工

土留め工

A1・A2橋台構築

A1・A2橋台部埋戻し

（土留め工撤去）

施工フロー

下部工施工要領図（その1） S = 1 : 200

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

下部工施工要領図（その1）

図　示

【参考図】
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杭打ち機
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施工基面　▽8.55
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バックホウ
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大型ダンプ

杭打ち機

施工基面　▽8.61

DL=0.00

▽8.61

▽6.73

▽3.23

側　面　図

平　面　図

設　計　図
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DL=0.00

仮設Gr又はバリケード

大型ダンプ

大型ダンプ

バックホウ

バックホウ

▽6.79

▽7.86

施工基面　▽8.55
施工基面　▽8.61

▽8.61▽8.55

準備工

施工ヤード整地

A1・A2橋台杭施工

土留め工

A1・A2橋台構築

A1・A2橋台部埋戻し

（土留め工撤去）

後片付け工

施工フロー

平　面　図

下部工施工要領図（その2） S = 1 : 200

側　面　図

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

図　示

【参考図】

設　計　図
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下部工施工要領図（その2）

借地面積89m2

借地面積821m2

使用不可範囲
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平　面　図 S=1:150 支承及び落橋防止システム座標図 S=1:30
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下部工座標図

本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

図　示

下部工座標図

設　計　図
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本図面はA2サイズを原寸とする。

津市水道局
平成２９年度　工務第２７号 
 片田田中町及び片田志袋町地内工　事　名
水管橋（下部工）築造工事

図面の種類

図面番号縮　　　尺

受 注 者 名

設　計　図
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(既設舗装)

H

(H=2.00m以上)

H-
88

1

軽量鋼矢板

マーカー

60
0

40
0

20
0

83
1

仮復旧
表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))
(t=5cm)

1200

50
h-

50h

H

63
1

水圧サポート式

埋設標識シート

DIPφ600

１

２

路盤工（RC-40)(t=20cm)

50

プライムコート　PK-3

不陸整正工　補足材(RC-40)　t=2cm

表層工(再生密粒度アスコン(13))t=5cm

S=1:20舗 装 構 成 図掘削及び埋設工法図 S=1:40

図示

掘削及び埋設工法図
舗装構成図

１・・・再生砕石（RC-40)

２・・・埋戻し用砂

掘　削　深
（ ｍ ） （ ｍ ）

矢板長
（ 段 ）

2.0 1

12.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

2

2

2

2

3

支保工段数

Ｈ≦1.8

1.8＜Ｈ≦2.0

2.0＜Ｈ≦2.3

2.3＜Ｈ≦2.8

2.8＜Ｈ≦3.3

3.3＜Ｈ≦3.5

3.5＜Ｈ≦3.8

土留工・支保工段数表

DIPφ600

ポリエチレンスリーブ

※マーカーについては、土被りが1.4mを超える場合は地盤より1.0m下がりの位置へ設置すること。
管明示テープ

クラッシャラン基礎（砕石ＲＣ－４０）

名　　称 規　格 単 位 備考

名称

個

敷モルタル 1:3 m3

基礎材 RC-40 m3

均しコンクリート m3

同上型枠 m2

基面整正 m2

h mm

W1 mm

W2 mm

数 量

10.0m当り

Ｕ240

16.6

289

240

W1

h1

U字溝

U字溝

0.32

‐

‐

18-8-40(BB)

0.05

U字溝

W2

3.20

320


