
注記)

 ･製作および施工前に現地確認後寸法等決定すること。

 ･埋設部現場溶接個所は熱収縮シート等で保護

　すること。

 ･伸縮管の面間長さはメーカにより変わる場合

　がある。
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水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

設計条件表（上部工）

水管橋形式 π型補剛形式水管橋（両端単純支持）

支間長

使用鋼材

31.400m

配管用大径ステンレス鋼鋼管（JIS G 3468）

設計基準
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設計水平震度
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地盤種別 Ⅰ種地盤
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右岸 ±4.2㎜ → ±20mm（WSP下限値)

地震時の

橋台の変位量

左岸

地震動
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地震動
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「水管橋設計基準（耐震設計編）WSP064-2007）」

通水管口径・管厚

1.3kN/㎡

架空部 内外面：無塗装
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埋設部 内面：無塗装、外面：ポリウレタン被覆

地域区分 区分 A
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±3.5㎜ → ±20mm（ 　〃　　)
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±4.2㎜ → ±20mm（ 　〃　　)

通水管

補剛材 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（JIS G 4304）
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水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

工事名

図面の種類

縮尺

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

上部工詳細図（その１）
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注記)

・製作前に現地確認してください。

・特記なき材質はSUS304(無塗装)とする。

・特記なき溶接はすみ肉溶接(脚長S=7mm)とする。

・溶接交点はC15埋戻しとする。
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上部工詳細図（その2）

設　　計　　図

水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

上部工詳細図（その２）
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工 事 名

縮 尺

25(M24ネジ切,L=80)

70mm､削孔φ34×300

用樹脂ｱﾝｶｰ(ｶﾌﾟｾﾙ式)
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水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

上部工詳細図（その３）
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工 事 名
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150

9

40 40

80

B.N.2W M16

L=60､n=2

2-φ19孔

φ42.7

PL-9

80×150

″a″ 部詳細
S=1:10

 正面図  側面図 

 平面図 

3

2-φ19孔

PL-9

80×150

上部工詳細図（その4）

伸縮可とう管詳細図 S=1:10

天

φ
6
0
9
.
6

700

φ7
33

(8
73
)

地

1
0

35.0°
±
2.5°

35
.0
°
±
2.
5°

端管 ベローズ 吊金具カバー

シッピングボルト

(※配管後取り外し)

ボルトホルダー

設　　計　　図

水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

上部工詳細図（その４）
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受 注 者 名

縮 尺

工 事 名



本連結ケーブル F20TD

材 料 表（落橋防止構造1組当たり）

PC鋼より線,ポリエチレン被覆1

※各橋台2組(全4組)

単位 数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

(マンション) SCM435,ネジきり標準　<ケーブルに組込>F20TD用 標準

(ガイドパイプ)

S45C;亜鉛めっき(HDZ55)

F20TD用 200mm

個 2

本 1

F20TD用 2

ポリエチレン　<ケーブルに組込>

ナット

止めプレート

スプリング

緩衝具

固定用緩衝具

保護キャップ

F20TD用

F20TD用 L=200

F20TD用

F20TD用

F20TD用

個

個

個

個

個

個

1

1

1

1

1

SS400;亜鉛めっき(HDZ55)

SW-C;亜鉛めっき,クロメート処理

ポリエチレン;8-止めビス付

SS400;亜鉛めっき(HDZ55) + クロロプレンゴム

SS400;亜鉛めっき(HDZ55) + クロロプレンゴム

上部工側 下部工側

157229

L=a+386

a

6954 34

19

50 69 3 34 54

固定用緩衝具

マンション

連結ケーブル(F20TD)

緩衝具

スプリング

止めプレート

ナット

マンション

保護キャップ

取付詳細図

φ15.2

φ23.2

A-A断面図 S=1:2

φ
3
6

200

470

150

270 270

150

マンション

(SCM435)

ガイドパイプ

(ポリエチレン) マンション

(SCM435)

PC鋼より線

(1xφ15.2)

A

A

被覆材

(ポリエチレン樹脂)

保護チューブ

(t=2)

防錆油

(ポリエチレン樹脂)

PC鋼より線

(1xφ15.2)

被覆材

保護チューブ

(t=2)

55

6
4

8

φ
1
1
0

φ110
34

φ
4
3

φ
6
0

19

8

19 50φ160

φ
1
4
2

φ
1
6
0

φ
4
3

50
19φ160

φ
1
6
0

φ
4
3

支圧板(SS400:亜鉛めっき)

緩衝パッキン(クロロプレンゴム)

支圧板(SS400:亜鉛めっき)

緩衝パッキン(クロロプレンゴム)

緩 衝 具
(支圧板+緩衝パッキン)

固定用緩衝具
(支圧板+緩衝パッキン)

連結ケーブル ナット
(S45C:亜鉛めっき)

止めプレート
(SS400:亜鉛めっき)

スプリング
(SW-C:亜鉛めっき,クロメート処理)

連結ケーブル全長　L

 ･連結ケーブルの製作は、現場にて取付間

注記)

　距離を確認のうえ、おこなうこと。

マンション端部処理

※取付前に保護チューブをはぎ取る。

　取付後はマンション先端ねじ部に

　防錆処理をおこなうこと。

保護チューブはぎ取り

保護チューブはぎ取り

六角穴付止めねじ

(M10)

φ
5
7

φ
1
4
0

200

製作長

φ7.5

ナット

組立て全長　L=440

200

440

φ
2
0
0

200

50 505025 2525

取付部キャップ部

ビス止め位置

(組立高さ段階調整用)

ビス受け孔

外ネジ加工

φ
6
0

保護キャップ
(ポリエチレン)

内ネジ加工

上部工側 下部工側

下流側

上流側

左　岸 右　岸

a(mm) L(mm) a(mm) L(mm)

127789119011515

1098 1484 1714 2100

橋軸方向落橋防止装置詳細図

（PCケーブル)

S=1:10

設　　計　　図

水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

橋軸方向落橋防止装置詳細図
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受 注 者 名

工 事 名

縮 尺



4
5
05
7
6

1
5
0

4
5
0

5
7
6

1
5
0

1901

200

1169

200
129

3600支承ｱﾝｶｰ用削孔

2-φ125×350L

落橋防止取付金具(橋軸方向)

ｱﾝｶｰ用削孔 8-φ25×200L

3
6
2

3
0
0

187

(200)

907(970) 187

(200)

364

(390)

2991(3200)

支承ｱﾝｶｰ用削孔

2-φ125×350L

落橋防止金具(橋軸直角方向)

ｱﾝｶｰ用削孔 12-φ34×300L

落橋防止取付金具(橋軸方向)

ｱﾝｶｰ用削孔 8-φ25×200L

3
5
0

3
0
0

3
6
2

3
0
0

1346(1440) 160

(200)

934(1169) 160

(200)

103

(129)

2875(3600)

支承ｱﾝｶｰ用削孔

2-φ125×350L

落橋防止金具(橋軸直角方向)

ｱﾝｶｰ用削孔 12-φ34×300L

3
5
0

3
0
0

1519(1901)

20
0

正 面 図 正 面 図

落橋防止取付金具(橋軸方向)

ｱﾝｶｰ用削孔 8-φ25×200L

グレーチング（歩道用）

90×1150×3600(SS400:亜鉛ﾒｯｷ)

グレーチング（歩道用）

75×1500×3200(SS400:亜鉛ﾒｯｷ)

3
90

2
00

9
70

1
44
0

3
20
0

20
.
8°

200

2
00

落橋防止取付金具(橋軸方向)

ｱﾝｶｰ用削孔 8-φ25×200L

1
60
0

1
60
0

3
20
0

2@150

=300

1500 747

4
5
0 5
7
6

1
5
0

4
5
0

5
7
6

1
5
0

支承ｱﾝｶｰ用削孔

2-φ125×350L

落橋防止金具(橋軸直角方向)

ｱﾝｶｰ用削孔 12-φ34×300L

698

グレーチング（歩道用）

75×1500×3200(SS400:亜鉛ﾒｯｷ)

1800

1800

3600

5
4
7

5
4
7

2@150

=300

1129 1500

11
50

落橋防止金具(橋軸直角方向)

ｱﾝｶｰ用削孔 12-φ34×300L

グレーチング（歩道用）

90×1150×3600(SS400:亜鉛ﾒｯｷ)

90
2

左 岸 側 右 岸 側

平 面 図 平 面 図

150
0

調整モルタル
調整モルタル

5
4
7

5
4
7

37.0°

▽7.580 ▽7.580

S=1:30
橋座部詳細図（箱抜き・削孔位置図）

設　　計　　図

水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

橋座部詳細図

（箱抜き・削孔位置図）
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※橋台の施工は別途工事による。

受 注 者 名

工 事 名
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べベルエンド

9
.
5

φ
6
0
9
.
69
.
5

φ
6
0
9
.
6

べベルエンド

4000

600A 両ベベル直管

材質:SUS304（外面:ポリウレタン被覆）

数量:1

水管橋（上部工）架設工事

図示

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

設　　計　　図
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受 注 者 名

工 事 名

縮 尺

23
43

3000

45.3°

9
.
5

φ
6
09
.
6

べベルエンド

9.5

φ
609.6

べベルエンド

600A 両ベベル45.3°曲管

材質:SUS304（外面:ポリウレタン被覆）

数量:1

400

無塗装

900

30
00

9.5

39.2°

 

べベルエンド

φ
6
3
0
.
8 2
0
.
1

φ
609.6

600A 片メカ挿し(NS)片ベベル39.2°曲管

材質:SUS304（外面:ポリウレタン被覆）

数量:1

マーカー

埋設標識シート

50
h-

50h

H H

40
0

20
0

仮復旧
表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))
(t=5cm)

１

２

路盤工（RC-40)(t=20cm)

50

1900
(H=1.50m未満)

掘　削　深
（ ｍ ） （ ｍ ）

矢板長

（ 段 ）

2.0 1

12.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

2

2

2

2

3

支保工段数

Ｈ≦1.8

1.8＜Ｈ≦2.0

2.0＜Ｈ≦2.3

2.3＜Ｈ≦2.8

2.8＜Ｈ≦3.3

3.3＜Ｈ≦3.5

3.5＜Ｈ≦3.8

土留工・支保工段数表

掘削及び埋設工法図 S=1:40埋設管管体図
S=1:30

80
5

10
05

600A

H-
10

55

マーカー

50
h-

50h

H H

40
0

20
0

仮復旧
表層（再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))
(t=5cm)

１

２

路盤工（RC-40)(t=20cm)

50

2000
(H=1.50m以上)

軽量鋼矢板

水圧サポート式

10
05

H-
10

55

80
5

600A

べベルエンド

9
.
5

φ
6
0
9
.
6

1300
24
5

9.5

φ
609.6

べベルエンド

30.0°

600A 両ベベル30°曲管

材質:SUS304（外面:ポリウレタン被覆）

数量:1

400

無塗装

9
.
5

φ
6
0
9
.
6

べベルエンド

11.2°

1755

600A 両ベベル11.2°曲管

材質:SUS304（外面:ポリウレタン被覆）

数量:1

4090

べベルエンド

φ
6
09
.6

9.
5

9.
5

φ
60
9.
6

べベルエンド

3108

1000

φ
6
3
0
.
82
0
.
1

45.2°

600A 片ベベル片メカ挿し(NS)45.2°曲管

材質:SUS304（外面:ポリウレタン被覆）

数量:1

※マーカーについては、土被りが1.4mを超える場合は地盤より1.0m下がりの位置へ設置すること。

１・・・再生砕石（RC-40)

２・・・埋戻し用砂

防護コンクリート

10
00

61
0

19
5

19
5

600A

埋設管管体図

図面番号

掘削及び埋設工法図

600A

600A

1000

防護Co

防護Co

(既設舗装)

(既設舗装)

埋設標識シート

,φ

工加し挿カメ

N 形S 6 00

メカ挿し加工 

NS形,φ600



18
24

45
.3
°

φ
609.6

134
.7°

47
8

9374

39
.2
°

φ
630.8

140
.8°

左岸側

34
2

58

9313

10
32

35@250=8750

1000

1068

12
2

285 284

35@250=8750 333284

33
3

3@
25
0=
75
0

30
0

25
4

3@
25
0=
75
0

25
4

4@200=800

34
2

58

2
W

D13

1
W

D13

1
W

D13

3
W

D13

4
W

D13

1
S

D13

2
S

D13

5
S

D13
6

S

D13

4
S

D13

3
S

D13

7
S

D13

8
S

D13

11
S

D13
10

S

D13

9
S

D13

410 410

埋設管防護コンクリート詳細図

φ
60
9.
6

30.0°

150.0°

11.2°

1859

7454

1208

φ
63
0.
8

45.2°

右岸側

10
00

192

466

1540

6941

316

5@250=
1250

135
321 27@250=6750 333

5@250=
1250 57

242 27@250=6750

333

133

1
W

D13

5
W

D13

6
W

D13

7
W

D13

4@
20
0=
80
0

12
S

D13

13
S

D13

16
S

D13

15
S

D13

14
S

D13 6
S

D13

17
S

D13

18
S

D13

21
S

D13
20

S

D13

19
S

D13

右岸側

コンクリート工

種   別 単 位 数 量 備　考

型　枠　工

鉄　筋　加　工

6.5

19.3㎡

3 .2kg

608

SD345 D13

410 410

水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

左岸側

コンクリート工

種   別 単 位 数 量 備　考

型　枠　工

鉄　筋　加　工

.

22.㎡

3 .4kg SD345 D13

設　　計　　図

埋設管防護コンクリート詳細図

ｍ3

ｍ3

S=1:30

9/12

7 8

9

35

29

受 注 者 名

工 事 名

縮 尺
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1
W

D13 2
W

D13 3
W

D13 4
W

D13 5
W

D13

1
S

5-D13-4000

79-D13-2010×2 2-D13-2059×2 2-D13-2077×2 2-D13-2065×2 2-D13-2074×2

2
S

2-D13-4000

3
S

2-D13-4000

4
S

2-D13-4000

5
S

2-D13-4000

6
S

16-D13-4000

12
S

5-D13-4000

13
S

2-D13-4000

14
S

2-D13-4000

15
S

2-D13-4000

16 5-D13-4000

7
S

5-D13-3484

8
S

2-D13-3582

9
S

2-D13-3683

10
S

2-D13-3782

11
S

5-D13-3883

17
S

5-D13-1982

18
S

2-D13-1697

19
S

2-D13-1412

20
S

2-D13-1126

21
S

5-D13-842

800
6
0
5

6
0
5

800

6
0
5

6
0
5

34
2

3658

27
1

3729

20
0

3800

12
9

3871

58
3942

4000

1702

2298

1603

2397

1504

2496

1406

2594

1307

2693

2480

2420

2362

2303

2245

1516

1314

1112

911

709

10
04

11
62

13
21

14
79

16
38

466

383

300

215

133

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

849

849

867

867

855

855

864

864

S

6
W

D13 7
W

D13

2-D13-2014×2 2-D13-2076×2

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

6
0
5

804

804

866

866

水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

設　　計　　図

S=1:30

埋設管防護コンクリート鉄筋加工図

鉄筋加工図
埋設管防護コンクリート
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8

9

7

6 D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

S

11

12

10

13

14

S

S

S

S

S

S

S

S

S

15

S 16

S 17

S 18

S 19

D13S 20

D13S 21

0.995

5 0.995

2 0.995

2 0.995

2 0.995

5 0.995

3484 5 0.995 3.47

3582 2 0.995 3.56

3683 2 0.995 3.67

3782 2 0.995 3.76

3883 5 0.995 3.86

1982 5 0.995 1.97

1697 2 0.995 1.69

1412 2 0.995 1.41

1126 2 0.995 1.12

872 5 0.995 0.87

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3.98

3.98

3.98

3.98

3.98

3.98

左岸

左岸

左岸

左岸

左岸

右岸

右岸

右岸

右岸

右岸

右岸

右岸

右岸

右岸

右岸

20

8

8

8

20

17

7

7

8

19

10

3

3

2

4

Kg
小計

Kg
小計

(左岸)

(右岸)

Kg
合計

4

5

2

6

5

4

3

7

2

3

1

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

W

W

W

W

W

W

S

S

S

S

S

2059 2 0.995 2.05

2077 2 0.995 2.07

2065 2 0.995 2.06

2074 2 0.995 2.06

2014 2 0.995 2.00

2076 2 0.995 2.07

4000 5 0.995 3.98

2 0.995 3.98

2 0.995

2 0.995

2 0.995

4000

4000

4000

4000

3.98

3.98

3.98

左岸

左岸

左岸

右岸

右岸

右岸

左岸

左岸

左岸

左岸

左岸

4

4

4

4

4

4

20

8

8

8

8

本 数

鉄 筋 表

径

W 1 D13

記 号 長  さ (Kg)１本当り重量単位重量 重 量 備  　考

2010 0.995 2.00

W 1 D13 2010 0.995 2.00

左岸

岸右

72

86

6 D13S 0.9954000 3.98 左岸

岸右

16

16 64

64

172

144

664

336

328

受 注 者 名

工 事 名

縮 尺
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　　表面処理　グレーチング：亜鉛メッキ

　　　　　　　受　　枠　　：黒ペイント
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0
0

5
0

重　量

本体１～ 238.9kg／枚 ×1枚

本体２～ 253.0kg／枚 ×1枚

受　枠～  70.6kg

ﾂｲｽﾄﾊﾞｰ

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ
(SS400)

RIB 90×7×4
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受枠(3CA1FB)

ベアリングバー上面

（ザラザラ）

表面処理　　グレーチング：亜鉛メッキ

　　　　　　　受　　枠　　：黒ペイント

ベアリングバー上面

（ザラザラ）
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4
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FB 55×4.5 L 81×60×6

ｱﾝｶｰ
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ﾂｲｽﾄﾊﾞｰ

300 ２等分

受枠(3CA1FB)
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重　量
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78412

1600

6
0
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1540

300

60

RIB 75×7×4

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ
(SS400)

ｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ

FB 75×12

本体１～ 243.9kg／枚 ×1枚

本体２～ 243.9kg／枚 ×1枚

受　枠～  64.2kg
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立入防止柵参考図

グレーチング参考図

S=1:50

S=1:50

平 面 図 橋台正面図

A1橋台 A2橋台A1橋台 A2橋台

1
5
0
0

A1橋台側 A1橋台側

φ50.8x2.3

戸当り付両面回転施錠

φ50.8x1.6

φ38.1x1.6

蝶番

φ38.1x1.6

φ60.5x3.2

φ50.8x2.3

φ38.1x1.6

(水抜き孔付)

φ4.0

φ38.1x1.6

φ4.0

グレーチング及び立ち入り防止柵参考図

※　橋台の施工は別途工事による。

設　　計　　図

1
5
0
0

1300 1300

2600

側 面 図

両橋台共通

φ50.8x2.3

φ38.1x1.6

(水抜き孔付)

φ4.0

φ38.1x1.6

水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

グレーチング及び立入防止柵（参考図）
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受 注 者 名

工 事 名

縮 尺

片開門扉

A1橋台　N=1(基)

A2橋台　N=1(基)

合計　N=1+1＝2(基)

A1橋台　L=2.6+1.2+1.2+2.6=7.6(m)

A2橋台　L=2.6+1.4+1.4+2.6=8.0(m)

合計　L=7.6+8.0=15.6(m)

ネットフェンス（支柱） ネットフェンス（金網）

A1橋台　N=6(本)

A2橋台　N=6(本)

合計　N=12(本)

φ3.2x50
亜鉛メッキ
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ラフタクレーン

 50t

ラフタクレーン

 50t

作業半径 11m

吊荷重 8t(10t)

※( )内は共吊りによる25%割増荷重

資機材搬入

準 備 工

地組工

架設工

付帯設備工

・地組ヤード整備

・組立架台設置

・キャンバー調整

・仮組溶接→本溶接

・ラフタクレーン 50t ×2台

・手摺り、空気弁取付

・伸縮管溶接

施工フロー

後片付け

・組立架台解体撤去

・地組ヤード復旧

7
2
5
0

8800

7
2
5
0

8800

作業半径 11m

吊荷重 8t(10t)

※( )内は共吊りによる25%割増荷重

施工基面▽8.61

▽8.61

施工基面　▽8.55

架設要領図（参考）

設　　計　　図

水管橋（上部工）架設工事

図示 図面番号

図面の種類

津　市　水　道　局

※この図面はA2サイズを原寸とする。

片田田中町及び片田志袋町地内
平成29年度　工務第26号

架設要領図（参考）
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2
0
0
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地組ヤード

33000


