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図　　名

工事場所 津市片田志袋町地内

断面図　平面図

片田浄水場洗浄ﾀﾝｸ用ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事

a － a　断面図

縮　　尺 図面番号

φ150

φ450

a a

φ150

至高架水槽

至配水池

水位計

防波管

振止金物

振止金物

逆止弁φ100

立軸斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ

▽H.W.L +38,600

▽+41,520

防波管

水位計保護管

▽+38,050

緩速ろ過池

県水流入管

流入管

NO.2
送水ポンプ

送水ポンプ

NO.1

人孔φ800

至排水井
φ300

φ250

φ350

（既設）

動力盤

逆止弁φ100
（取替）

（取替）

（取替）

（電線管共取替）

仕切弁φ100

仕切弁φ100

平　面　図

（取替）（取替）

動力盤前の既設電線管が埋設のため
チャンネル部を貫通し新たに配管する。

（電線管取替）

専用ケーブル（PE42露出）

既設専用ケーブル（PE42露出）
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