
設 計 図

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 平面図

平面図

Ｓ＝1：500

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

第一幹22

止

30
0×

40
0

HPφ
600

HPφ
300

仕

仕
制

空

第一幹1

As

意

As

仕

仕

雨

As

3
0
0
×

3
0
0

看板

T 1040第一幹20

Co

As

看
板

消

Co

T

仕
仕

排

ポール

仕

仕

1000×500

排

浄

物置

量

16.13

16.29

17.50

17.70

17.81

17.18

（
上

浜
元

町
線

 N
O.

0）

M

M

M

M

M

M

NO
.2

7

NO
. 2

8

NO
.2

9

NO
.2

9+
16

.8
92

NO
.3

0
NO

.3
0+

0.
94

5

NO
.3

1

KE
.4

-2

KA
.4

-2

NO.-2

NO.-1

NO.0

DIPφ100 DP=1.40m

Ｈ

Co

量

仕

雨

19.27

M

M

NO.1

3
0
0
×

3
0
0

17.94

17.96

19.97

市
道
風
早
明
神
線

NO.2

NO.2+10.
000

DIPφ100 DP=1.20m

企
業
庁
DI
Pφ

3
50
 D
P=
1.
20
m

既
設
水
道
管
DI
Pφ

3
00
 D
P=
1.
80
m

既設ＮＴＴ管 DP=1.80m

HPφ
150

G

Co

BF 
350

T

仕

浄

量

As

CoCo

鋼管φ90×11

As
量

Co

(花)

As

(空)
(空)

As

Co

As

As

仕仕 仕

16.24

13.65

13.81
15.70

(空)

M M

NO
.3

2

NO
.3

3

NO
.3

3+
6.

00

NO
.3

4

NO
.3

5

KA
.5

-1

1
8
.
3
9

17.71

17.62

18.18

18.64

18.57

18.56

19.08

G

18
.0

1

1
8
.5

3

AS

AS

AS

AS

18
.
25

天

M

M

HPφ
300

16
.5

8

M

M

M

M

M

受注者名

1/7

平成29年度　工務第70号
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道路整備事業に伴う久居北口町地内

【１号工事箇所】
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VP(φ25)L=37.3m



S=1：20

掘削及び埋戻工法図

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・埋戻し用砂

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

受注者名

平成29年度　工務第70号

配水管布設工事（その３）

掘削及び埋戻工法図
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【１号工事箇所】
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設 計 図
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線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

設 計 図
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工 事 名

図面番号図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

設 計 図設 計 図

縮 尺

ソフトシール弁受挿し付(φ150)NS形 ライナ(φ150)NS形-41

ライナ(φ150)NS形-41

直管（φ150）NS形-2本

不断水Ｔ字管(バルブ付)DIP用φ150×150(全周パッキン)(ﾏｰｶｰ1本)

短管2号(φ150)NS形

曲管(φ150×22゜1/2)NS形

ライナ(φ150)NS形-41 甲切管（φ150）NS形-1000

挿し口加工(φ150)NS形

両受曲管(φ150×22゜1/2)NS形(ﾏｰｶｰ1本)
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二受Ｔ字管(φ150×150)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

M
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平成29年度　工務第70号

配水管布設工事（その３）
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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

Ｓ＝1：500

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）
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平成29年度　工務第70号

配水管布設工事（その３）
道路整備事業に伴う久居北口町地内

【２号工事箇所】

Ｂ路線 DIPφ75 NS形 L=22.9m

Ａ路線　DIPφ100 NS形 L=83.6m



横断図
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津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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平成29年度　工務第70号

配水管布設工事（その３）
道路整備事業に伴う久居北口町地内

【２号工事箇所】



掘削及び埋戻工法図

S=1：20

津 市 水 道 局

工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類 掘削及び埋戻工法図

①・・・再生砕石（RC-40）

②・・・埋戻し用砂

設 計 図

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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平成29年度　工務第70号

配水管布設工事（その３）
道路整備事業に伴う久居北口町地内

【２号工事箇所】
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工 事 名

図面番号縮 尺 図示

図面の種類

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。
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線 　 種 名 　 　 称

占用物件凡例

水 道 管 （ 新 設 ）

既 設 水 道 管

計 画 下 水 道 管

既 設 ガ ス 管

既 設 雨 水 管

既 設 NTT

設 計 図

ライナ(φ100)NS形-27

曲管(φ100×5゜5/8)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

直管（φ100）NS形-2本
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挿し口加工(φ75)NS形

甲切管（φ75）NS形-1480

ライナ(φ75)NS形-27

曲管(φ75×45゜)NS形

挿し口加工(φ75)NS形

甲切管（φ75）NS形-2100

ライナ(φ75)NS形-27

曲管(φ75×45゜)NS形

挿し口加工(φ75)NS形

甲切管（φ75）NS形-1480

ライナ(φ75)NS形-27

曲管(φ75×5゜5/8)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

直管（φ100）NS形-1本

ソフトシール弁受挿し付(φ75)NS形

挿し口加工(φ75)NS形

乙切管（φ75）NS形-3160

曲管(φ75×45゜)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

曲管(φ75×22゜1/2)NS形

曲管(φ75×11゜1/4)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ75)NS形-27

直管（φ75）NS形-1本

挿口用帽（φ75）NS形

ソフトシール弁受挿し付(φ75)NS形

(ﾏｰｶｰ1本)

不断水分水栓(φ100×50)

Pオネジソケット（φ50）

PP（φ50）L=9.0ｍ

Pエルボ（φ50）(ﾏｰｶｰ1本)

Pエルボ（φ50）(ﾏｰｶｰ1本)

砲金仕切弁（φ50）

Pオネジソケット（φ50）-2個

SKソケット (φ50)離脱防止付

泥吐工（φ25）

PP（φ25）Ｌ＝0.3ｍ

P分水栓ソケット（φ25）
甲止水栓（φ25）

VPソケット（φ25）
VPエルボ（φ25）-3個

Vシモク（φ25）

VP（φ25）Ｌ＝1.4ｍ

泥吐工（φ50）

19
8
0

　角度を調整し、消火栓が設置できる土被り

　を確保する事

配管詳細図

配管詳細図

Ｈ

Pチーズ（φ50×25）(ﾏｰｶｰ1本)

SKソケット (φ50)離脱防止付

Ａ

甲切管（φ75）NS形-3340

挿し口加工(φ75)NS形

小型空気弁(φ25)

P分水栓ソケット(φ25)

PP(φ25)L=0.5m

P分水栓ソケット(φ25)

サドル分水栓(φ75×25)

T 第二幹7左3

SKソケット (φ50)圧着処理

SKソケット (φ50)離脱防止付

SK栓 (φ50)

SKソケット (φ50)離脱防止付

SKソケット (φ50)圧着処理

不断水分水栓 (φ75×50)

PP (φ50) L=1.0m

金属入りバルブソケット（φ50）

VP（φ50）Ｌ＝11.4ｍ
VPエルボ（φ50）-5個

既設受口用栓取外し(φ100)

直管（φ100）NS形-2本

二受Ｔ字管(φ100×75)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

ライナ(φ100)NS形-27

挿し口加工(φ100)NS形

ソフトシール弁受挿し付（φ100）NS形

甲切管（φ100）NS形-1360

Ｆ付Ｔ字管(φ100×75)NS形

補修弁(φ75)H=100

浅層対応（ステンレス製）

消火栓

ライナ(φ75)NS形-27

給水連絡工(φ75)

ソフトシール弁受挿し付(φ75)

乙切管(φ75) NS形-1350

VCジョイント (φ75)

受注者名

二受丁字管(φ75×75)NS形(ﾏｰｶｰ1本)

砲金製Ｇプラグ(φ50)

砲金製Ｇプラグ(φ50)
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平成29年度　工務第70号

配水管布設工事（その３）
道路整備事業に伴う久居北口町地内

Ｂ部詳細図

Ｂ部

Ｃ部

Ｃ部の消火栓を設置する前後の直管にて

【２号工事箇所】




