
質問に対する回答書 

 

工事等番号  平成３０年度 浄水継第１２号 

工事等件名  高茶屋浄水場非常用発電設備更新工事  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

仕様書 

P23 

９ 点検用切替盤 機能増設の

「点検用切替盤」の製造年月日と（2）

増設内容の「双投形電磁接触器」の

製造年月日を御教示お願いいたしま

す。 

「点検用切替盤」は 1990 年製造で

す。 

「双投形電磁接触器」は「点検用切

替盤」内に設けられたものです。 

仕様書 

P24 

１３ 中央監視盤 機能増設の

（2）増設内容の「回路変更」はリレ

ー回路による改造と考えてよろしい

でしょうか？ 

また、「盤面表示を変更する」にグ

ラフィックパネルの改造も含まれま

すか？ 

中央監視盤「回路変更」はリレー回

路による改造です。 

「盤面表示を変更する」にグラフィ

ックパネルの改造は含まれません。 

 


