
質問に対する回答書 

 

工事等番号 令和元年度 浄水第３号 

工事等件名 白山藤第１及び第２ポンプ場自家用発電設備設置工事  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

 連続運転時間が 70 時間可能とあり

ます。 

70時間連続運転する場合は別途タン

クが必要になりますが設計には含ま

れているのでしょうか？ 

別途タンクは設計に含みません。 

 


