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※照明灯設置位置については別途協議
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半田川田第２雨水幹線築造工事
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照明器具形式
E77259SAJ9/KCE10L

クランプ角度:10°

光　　　源

光　束(lm)

保　守　率

灯　高 (m)

LED

11,600

0.7

8.0

数　量 (基) 1

凡　例

(注記)

1. 曲線上の数値は、維持水平面照度を示す。　単位:(lx)

2. 計算は平面とし、障害物等の影響は考慮しないものとする。



光　　源：内蔵LEDｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:φ60.5×120L t3.2
照明灯 灯具：E77259-0

抜止め及び落下防止加工付

仕上色 ｸﾞﾚｲ(ﾏﾝｾﾙN7)全艶 
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ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ:EFMT68-15A
電源装置：WLE80V750M2C1/24-1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB)

ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(φ500　t0.6))
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個 1.00

ｹｰﾌﾞﾙ VVR2㎜-2C m 6.00

ｹｰﾌﾞﾙ VVR2㎜-3C m 3.00 自動点滅器用
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令和元年度 下工公補第１号
半田川田第２雨水幹線築造工事
に伴う仮設工事
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電源装置詳細図(参考図)
(WLE80V750M2C1/24-1)
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S=1:10S=1:30

S=1:5

S=1:10 S=1:10

照明灯基礎(参考図)
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