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※この図面はA1サイズを原寸とする。
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施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

横断面図(1)

1:100 / 202

※この図面はA1サイズを原寸とする。

横断面図(1)

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事
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事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

横断面図(2)

1:100 / 203

※この図面はA1サイズを原寸とする。

横断面図(2)
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標準管(2種50N/mm2  JA継手)

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ2000:材料表

本 数管　　種

36.00

半管(2種50N/mm2  JA継手) 3.00

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(1)

名　　称

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(2)

単 位 備　考

本

本

1.0式当り
施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

工法図(1)

図 示 / 204

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工法図(1)

1943487
突出部撤去

1313 2430 1200 2440

推進延長 L=90.40

路線延長 L=98.00m

L=1.31m

L=1.80m 管渠延長 L=93.02m

2440 1200

推進延長 L=90.40

路線延長 L=98.00m

1200

管渠延長 L=93.02m L=3.18m

2580
(次回工事発注)

600

L=4.20m

仮壁工
570 750

M38-1 到達立坑 詳細図(参考) M1 発進立坑 詳細図(参考)

標準管(2種50N・JA継手)
36.00×2.44=87.48m

半管(2種50N・JA継手)
1.00×1.20=1.20m

標準管(1種50N・JA継手)
1.00×2.43=2.43m

半管(2種50N・JA継手)
1.00×1.20=1.20m

半管(2種50N・JA継手)
1.00×1.20=1.20m

管渠延長 Ｌ=93.02m

推進延長　Ｌ=90.40m

路線延長　Ｌ=98.00m

管割付図(参考)

M38-1 到達立坑 詳細図 M38-1 到達立坑 詳細図

1375 910

1840

標準管(1種NC形)

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ3000:材料表

本 数管　　種

1.00遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

名　　称 単 位 備　考

本

1.0式当り

半管(1種50N/mm2  JA継手)

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ2800:材料表

本 数管　　種

1.00推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(4)

名　　称 単 位 備　考

本

1.0式当り

12
00

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

L=2.09m

標準管(1種50N/mm2  JA継手) 1.00推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(3) 本

S=1:250

S=1:100 S=1:100S=1:100 S=1:100



施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

工法図(2)

1:100 / 205

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

工法図(2)
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1種管 φ2800
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R2 D13

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(2)

管基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

▽+1.780

φ2800
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

φ2800
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 NC管 1種

φ2000
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

φ3000

平 面 図

断 面 図 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(1)構 造 図

平 面 図

断 面 図 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(2)構 造 図

kg

kg

kg

1.00ｍ当り

190.2

単位質量 １本当り質量 質量 摘要

SD345

D16

D13 75.0

75.0

1.560 1.6072

合　計

7.500.99510

長さ径記号

7530D13

D16R1

R2

鉄 筋 表

1000

本数

115.2

115.2

(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(1)(2))

6.83

数　　  量単 位名　　　称

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(1)

管基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-40(BB)

規　　　格

7.50型枠 m2

備　　考

1.00箇所当り
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数　　  量単 位名　　　称
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規　　　格 備　　考
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工法図(3)

断 面 図 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(3)構 造 図
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施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

工法図(3)
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※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

平 面 図

(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(3))
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基礎砕石(RC-40) t=200
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(BB) t=300

170

坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ

坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ
支圧壁

支圧壁

18-8-40(BB)

18-8-40(BB)

1 1

仮壁ｺﾝｸﾘｰﾄ(24-8-25BB)

170
仮壁ｺﾝｸﾘｰﾄ(24-8-25BB)

▽-3.808

▽-2.805

▽-1.345

▽-4.845

▽-1.050

▽-4.545

▽-1.050

▽-4.545

D16ctc250(SD345)

D16ctc250(SD345)

100 200

100 200

基礎砕石(RC-40) t=200
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(BB) t=300

▽-4.545

▽-1.560

▽+1.780 ▽+1.780

発進坑口

坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(BB)

170

坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ

坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ
支圧壁ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB)

支圧壁ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB)

(18-8-40BB)

18-8-40(BB)

1 1

仮壁ｺﾝｸﾘｰﾄ

170
仮壁ｺﾝｸﾘｰﾄ

▽-3.805

▽-2.805

▽-1.345

▽-4.845

D16ctc250(SD345)

D16ctc250(SD345)

100 200

100 200

基礎砕石(RC-40) t=200
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(BB) t=300

▽-4.545

正 面 図

▽-1.330

▽-4.545

断 面 図

▽-3.805

D16ctc250(SD345)

100 200

D16K1

D16K2

鉄 筋 加 工 図

11-D16×3620K1 11-D16×3750K2

▽-1.050

▽-4.545

▽-1.560

▽+1.780

平 面 図

1-1 断 面 図 発 進 坑 口 工 図

平 面 図

1-1 断 面 図 仮 壁 工 構 造 図

施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

工法図(4)

1:100 / 207

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

工法図(4)
(発進坑口・支圧壁・仮壁)

※管止め位置について座標管理を行うこと。

18-8-40(BB)

18-8-40(BB)

24-8-25(BB)

24-8-25(BB)

kg

kg

kg

1.00箇所当り

102.3

単位質量 １本当り質量 質量 摘要

SD345

D16

D13 61.6

40.7

1.560 5.6011

合　計

3.700.99511

長さ径記号

3750D13

D16K1

K2

鉄 筋 表

3620

本数

61.6

40.7

17.97

数　　  量単 位名　　　称

支圧壁

支圧壁ｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-40(BB)

規　　　格

15.36型枠 m2

備　　考

1.00箇所当り 仮壁ｺﾝｸﾘｰﾄ

15.36足場 掛m2手摺先行型枠組足場 H≦30m

5.17

数　　  量単 位名　　　称

仮壁ｺﾝｸﾘｰﾄ m324-8-25(BB)

規　　　格

14.49型枠 m2

備　　考

1.00箇所当り

40.7鉄筋(4) kg

61.6鉄筋(5) kg

9.49足場 掛m2

SD345 D16

SD345 D13

手摺先行型枠組足場 H≦30m

1.00

数　　  量単 位名　　　称

M1発進坑口

発進坑口 組φ2000用 ｺﾞﾑ輪共

規　　　格

14.87型枠 m2

備　　考

1.00箇所当り

12.21足場 掛m2手摺先行型枠組足場 H≦30m

3.24坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-40(BB)

12.09

数　　  量単 位名　　　称

発進立坑基礎

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-40(BB)

規　　　格

40.32基礎砕石 m2

備　　考

1.00箇所当り

RC-40

10.61埋設型枠 m2 NFﾎﾞｰﾄﾞ同等品以上樹脂系
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工法図(6)
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令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

(M38-1 特殊人孔)

津市認定ﾏﾝﾎｰﾙ蓋（市章入り）雨水用津市認定ﾏﾝﾎｰﾙ蓋（市章入り）雨水用

1.00

数　　  量単 位名　　　称

M38-1特殊ﾏﾝﾎｰﾙ

人工蓋及び受枠 組φ600、T-25

規　　　格

ﾛｯｸ付き転落防止用梯子

備　　考

1.00箇所当り

連結直壁

1.00組

1.00直壁 本1200×1800

津市 市章入(ｽﾃﾝﾚｽ製)

1.00本1200×300

φ1200

1.00調整ﾘﾝｸﾞ 組600×50
A

23.46足場 掛m2手摺先行型

13.00足掛金物 個W=300(被覆加工)

53.07支保 空m3くさび結合支保

47.92ｺﾝｸﾘｰﾄ m324-8-25(BB)

128.16型枠 m2

170.5鉄筋(2) kg

SD345 D19～D25 5476.5鉄筋(1) kg

SD345 D29 66.4鉄筋(3) kg

SD345 D13

1.00無収縮早強ﾓﾙﾀﾙ 袋12.5kg/袋

1.00斜壁 本600/1200×450

現場打部分

FRP中間ｽﾗﾌﾞ FRP製格子蓋φ600

9.10m318-8-25(BB)

BOXとﾏﾝﾎｰﾙの連結部分については止水ｺｰｷﾝｸﾞを行うこと。

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

1.88合板円形型枠 m2
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-D xS 1 6 19 6230

R=200 R=200

-D xS 2 2 19 1230
（平均長）

R=200 R=200

-D xS 3 4 19 3950
（平均長）

R=200

-D xS 4 1 19 3860

R=200

-D xS 5 6 19 6030
（平均長）

R=200

R=200

-D xS 6 7 19 5830

R=200

-D xS 8 3 19 1300
（平均長）

R=200R=200

-D xS 7 4 19 3590
（平均長）

R=200

-D xS 9 2 19 3580
（平均長）

-D xS 11 5 19 6000

-D xS 12 2 19 1120
（平均長）

-D xS 13 3 19 3840
（平均長）

-D xS 14 2 19 3650
（平均長）

-D xS 15 7 19 5770
（平均長）

-D xS 16 6 19 5600

-D xS 17 3 19 3480
（平均長）

-D xS 18 3 19 1190
（平均長）

-D xS 19 3 19 3350
（平均長）

-D xS 20 7 19 5340
（平均長）

-D xSH
1 4 22 2580

-D xSH
2 1 22 5090

-D xSH
3 4 22 2580

-D xSH
4 1 22 5090

-D xF 1 14 19 6000

-D xF 2 3 19 5950
（平均長）

-D xF 3 11 19 5600

-D xF 4 8 19 5410
（平均長）

-D xF 5 33 19 6230
R=200R=200

-D xF 6 26 19 5830

-D xF 7 9 19 5790
（平均長）

-D xW 1 3 22 9780

R=240

R=240 R=240

R=240
-D xW 8 8 19 6050

-D xW 9 9 19 1970
（平均長）

-D xW 11 6 19 2170
（平均長）

-D xW 10 15 19 1930
（平均長）

-D xW 15 14 19 1920
（平均長）

-D xW 14 6 19 2070
（平均長）
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-D xW 2 1 22 8460
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R=240

-D xW 5 13 22 6410
（平均長）
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R=240

-D xW 7 1 22 9310-D xW 6 1 22 7890

-D xW 12 9 19 1020
（平均長）
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-D xW 16 8 19 1040
（平均長）

-D xW 17 10 19 5340
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事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

工法図(9)

1:50 / 2012

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

(M38-1 特殊人孔)

-D xW9-1 9 19 1590
（平均長）

-D xW5-1 13 22 2130
（平均長）
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-D xWH
1 4 25 3930

-D xWH
2 1 25 8810

-D xWH
3 4 22 3730

-D xWH
4 1 22 8710

-D xWH
5 4 25 5180

-D xWH
6 2 25 6710

-D xWH
7 4 22 4970

790

790

67
0 6

-D xWH
8 2 22 6610

690

690

66
06

-D xWH
11 4 22 4650

-D xWH
12 1 22 11600

-D xWH
9 4 25 4850

-D xWH
10 1 25 11700

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要 記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

W7 

W8 

W9 

W10 

W11 

W12 

W13 

W14 

W15 

W16 

W17 

WH1 

WH2 

WH3 

WH4 

WH5 

WH6 

WH7 

WH8 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

S12 

S13 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

鉄筋表

F8 

W18 

W19 

W20 

W21 

W22 

W23 

W24 

W25 

W26 

S14 

S15 

S16 

S17 

S18 

S19 

S20 

S21 

SH1 

SH2 

SH3 

SH4 

D22 9780 3 3.04 29.70 89.10

〃 8460 1 〃 25.70 25.70

〃 5430 1 〃 16.50 16.50

〃 2640 14 〃 8.00 112.00

〃 6410 13 〃 19.50 253.50

〃 7890 1 〃 24.00 24.00

〃 9310 1 〃 28.30 28.30

D19 6050 8 2.25 13.60 108.80

〃 1970 9 〃 4.40 39.60

〃 1930 15 〃 4.30 64.50

〃 2170 6 〃 4.90 29.40

〃 1020 9 〃 2.30 20.70

〃 5650 8 〃 12.70 101.60

〃 2070 6 〃 4.70 28.20

〃 1920 14 〃 4.30 60.20

〃 1040 8 〃 2.30 18.40

〃 5340 10 〃 12.00 120.00

D22 4890 32 3.04 14.90 476.80

〃 1340 27 〃 4.10 110.70

〃 1540 27 〃 4.70 126.90

〃 940 13 〃 2.90 37.70

〃 1350 13 〃 4.10 53.30

D19 4890 29 2.25 11.00 319.00

〃 1060 4 〃 2.40 9.60

〃 1260 4 〃 2.80 11.20

〃 940 13 〃 2.10 27.30

〃 1350 13 〃 3.00 39.00

D13 580 73 0.995 0.60 43.80

D25 3930 4 3.98 15.60 62.40

〃 8810 1 〃 34.60 34.60

D22 3730 4 3.04 11.30 45.20

〃 8710 1 〃 26.50 26.50

D25 5180 4 3.98 20.60 82.40

〃 6710 2 〃 26.70 53.40

D22 4970 4 3.04 15.10 60.40

D25

6610 2

3.98

20.10 40.20〃

4850 4

〃

19.30 77.20

〃 11700 1 〃 46.60 46.60

D22 4650 4 3.04 14.10 56.40

〃 11600 1 〃 35.30 35.30

D19 6230 6 2.25 14.00 84.00

〃 1230 2 〃 2.80 5.60

〃 3950 4 〃 8.90 35.60

〃 3860 1 〃 8.70 8.70

〃 6030 6 〃 13.60 81.60

〃 5830 7 〃 13.10 91.70

〃 3590 4 〃 8.10 32.40

〃 1300 3 〃 3.00 9.00

〃 3580 2 〃 8.10 16.20

〃 5640 6 〃 12.70 76.20

〃 6000 5 〃 13.50 67.50

〃 1120 2 〃 2.50 5.00

〃 3840 3 〃 8.60 25.80

〃 3650 2 〃 8.20 16.40

〃 5770 7 〃 13.00 91.00

〃 5600 6 〃 12.60 75.60

〃 3480 3 〃 7.80 23.40

〃 1190 3 〃 2.70 8.10

〃 3350 3 〃 7.50 22.50

〃 5340 7 〃 12.00 84.00

D13 1150 49 0.995 1.10 53.90

D22 2580 4 3.04 7.80 31.20

〃 5090 1 〃 15.50 15.50

〃 2580 4 〃 7.80 31.20

〃 5090 1 〃 15.50 15.50

D19 6000 14 2.25 13.50 189.00

〃 5950 3 〃 13.40 40.20 (平均長)

〃 5600 11 〃 12.60 138.60

〃 5410 8 〃 12.20 97.60 (平均長)

〃 6230 33 〃 14.00 462.00

〃 5830 26 〃 13.10 340.60

〃 5790 9 〃 13.00 117.00 (平均長)

D13 1310 56 0.995 1.30 72.80

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

小計 2512.70kg

小計 735.30kg

小計 914.20kg

小計 93.40kg

小計 1457.80kg

WH9

WH10

WH11

WH12

W27

W28

D19

D13

合計

D25 404.90kg

3255.20kg

170.50kg

5713.40kg

D22 1816.40kg

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

(平均長)

工法図(10)
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図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課
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工法図(10)

1:50 / 2013

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

(M38-1 特殊人孔)

W9-1 〃 1590 9 〃 3.60 32.40 (平均長)

W5-1 〃 2130 13 〃 6.50 84.50 (平均長)-D xWH
13 4 25 2280 -D xWH

15 4 29 2520

-D xWH
14 1 25 2990 -D xWH

16 1 29 3100

D25 2280 4 3.98 9.10 36.40

〃 2990 1 〃 11.90 11.90

WH13

WH14

D29 2520 4 5.04 12.70 50.80

〃 3100 1 〃 15.60 15.60

WH15

WH16
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鋼矢板Ⅳ型　H=10.00m鋼矢板Ⅳ型　H=10.00m 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB) t=300

基礎砕石(RC-40) t=200

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB) t=300

腹起し　H-350×350×12×19

腹起し　H-400×400×13×21

腹起し　H-400×400×13×21
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設養生後撤去)

切梁　H-300×300×10×15

切梁　H-300×300×10×15

切梁　H-300×300×10×15
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腹起し　1段目 H-350×350×12×19
        2段目 H-400×400×13×21
        3段目 H-400×400×13×21

※3段目支保工は基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設養生後撤去とする。※3段目支保工は基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設養生後撤去とする。
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基礎砕石(RC-40) t=200(施工済)

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB) t=300(施工済)

腹起し H-350×350×12×19

腹起し 2H-400×400×13×21
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基礎砕石(RC-40) t=200

基礎砕石(RC-40) t=200 (施工済)

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB) t=300 (施工済)

鋼矢板IV型 H=12.00m(圧入済)
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76mNo.2(
H27)
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施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

仮設工図

1:100 / 2014

※この図面はA1サイズを原寸とする。

▽-6.060▽-6.060

※()内の数字は2段目、3段目を示す

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

(M38-1 到達立坑・M1 発進立坑)

φ
20

00

φ2000

止水壁ｺﾝｸﾘｰﾄ(L=8100、W=3940、t=250)施工済み

M1発進立坑 鋼矢板数量表

名称 規格 矢板長

H=10.00m

圧入長

H=9.00m

引抜長

H=9.00m

鋼矢板 Ⅳ型

圧入延長

L=26.40m

引抜延長

L=22.40m

引抜枚数

N=56.00枚

撤去長

H=0.60m

撤去延長

L=4.00m

撤去枚数

N=10.00枚

圧入枚数

N=66.00枚

(賃料)

42.600t

撤去重量

(ｽｸﾗｯﾌﾟ)

-

(全損)

-

(全損)

6.400t

埋設(全損)残置長

H=9.40m

残置延長

L=4.00m

残置枚数

N=10.00枚

切断延長

切断位置(TP)

9.40m

切断後

0.0761t/m

撤去部長+1.180

L=4.00m

切断枚数

N=10.00箇所

M38-1到達立坑 鋼矢板数量表

名称 規格 矢板長

H=8.10m

圧入長

-

引抜長

-

鋼矢板 Ⅳ型

圧入延長

-

引抜延長

-

引抜枚数

-

撤去長

-

撤去延長

-

撤去枚数

-

圧入枚数

-

(賃料)

撤去重量

(ｽｸﾗｯﾌﾟ)

-

(全損)

-

(全損)

1.200t

埋設(全損)残置長

H=8.10m

残置延長

L=0.80m

残置枚数

N=2.00枚

切断延長

切断位置(TP)

-

切断後

0.0761t/m

撤去部長-

-

切断枚数

-

矢板長

H=12.00m

圧入長

H=11.00m

引抜長

H=11.00m

圧入延長

L=24.00m

引抜延長

L=16.80m

引抜枚数

N=42.00枚

撤去長

H=3.60m

撤去延長

L=8.00m

撤去枚数

N=20.00枚

圧入枚数

N=60.00枚

(賃料)

撤去重量

(ｽｸﾗｯﾌﾟ)

-

(全損)

-

(全損)

12.800t

埋設(全損)残置長

H=8.40m

残置延長

L=8.00m

残置枚数

N=20.00枚

切断延長

切断位置(TP)

8.40m

切断後

0.0761t/m

撤去部長-1.520

L=8.00m

切断枚数

N=20.00箇所

撤去引抜長

-

撤去引抜延長

-

撤去引抜枚数

-

撤去引抜長

-

撤去引抜延長

-

撤去引抜枚数

-

撤去引抜長

H=2.60m

撤去引抜延長

L=8.00m

撤去引抜枚数

N=20.00枚

M1発進立坑 支保材数量表

名称 規格

H-300

(賃料)

撤去重量

(ｽｸﾗｯﾌﾟ)

-

(全損)

-

-

残置撤去数量

長さ 本数

W=3.16m N=2.0本 -

- -

-

切梁・腹起し

H-350
W=8.06m N=1.0本

H-400
W=8.06m N=2.0本

小計

合計

重量

W=0.600t

W=1.200t

W=3.200t

W=3.26m N=4.0本 W=2.800t

W=3.66m N=1.0本 W=0.500t

W=3.76m N=2.0本 W=1.600t

副部材(A)

副部材(B)

長辺

短辺

長辺

短辺

-

-

W=8.500t

- -

- -

- -

- -

- -

- -W=1.900t

W=0.300t

W=10.700t

22％

4％ W=0.300t -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

W=0.300t - -

-

M38-1到達立坑 支保材数量表

名称 規格

H-300

(賃料)

撤去重量

(ｽｸﾗｯﾌﾟ) (全損)

-

-

残置撤去数量

長さ 本数

W=1.12m N=4.0本

-

-

切梁・腹起し

H-350
W=7.26m N=1.0本

H-400
W=7.26m N=2.0本

小計

合計

重量

W=0.400t

W=1.100t

W=2.900t

W=1.12m N=4.0本 W=0.400t

W=6.06m N=1.0本 W=0.900t

W=6.06m N=2.0本 W=2.400t

副部材(A)

副部材(B)

長辺

短辺

長辺

短辺

-

-

W=8.100t

-

-

-

-

-

-W=1.900t

W=0.300t

W=10.300t

22％

4％ -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

W=0.400t

W=1.100t

W=2.900t

W=0.400t

W=0.900t

W=2.400t

W=8.100t

W=1.900t

W=0.300t

W=10.300t

W=0.400t

W=1.100t

W=2.900t

W=0.400t

W=0.900t

W=2.400t

W=8.100t

W=1.900t

W=0.300t

W=10.300t

※ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ50㎝控除

W=0.600t

W=1.200t

W=3.200t

W=2.800t

W=0.500t

W=1.600t

W=8.500t

W=1.900t

W=10.400t
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施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

図示 / 2015

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事
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S=1:300

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板　L=106.9m

路盤 (RC-40) t=200 A=640.3m2、不陸整正 補足材なし A=500.5ｍ2

表層  再生密粒度As(13) t=50 2,350kg/m3 A=640.3ｍ2

重
力
式
擁
壁
 L=6.0m

管目地補修 N=1.0式 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板　L=108.9m自由勾配側溝(2)(400×700) L=37.3m　 自由勾配側溝(3)(横断用)(400×700) L=7.7m　

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板　L=49.6m鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板　L=13.9m

仮囲再利用設置 L=65.2m

S=1:300

自
由
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溝
( 4
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用
)(

60
0×

60
0)

 L
=1
3.

0m
　

1号
ﾏﾝ

ﾎｰ
ﾙ 

N=
1.

0箇
所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)
(400×400×1000) N=1.0箇所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)(400×400×1000) N=1.0箇所 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)(400×400×1200) N=1.0箇所

仮囲再利用撤去 L=65.2m

自由勾配側溝(1)(400×600) L=13.9m　

側溝蓋(1) Co蓋　N=52.0枚　側溝蓋(2) Gr蓋 N=6.0枚

自由勾配側溝(3)(横断用)(400×700) L=5.3m　

L型擁壁(1)(H=1900,L=2000)L=14.0m L型擁壁(2)(H=2000,L=2000)L=42.0m L型擁壁(2)(H=2000,L=1107)L=1.1m



付帯工詳細図(1)

施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

図示 / 2016

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

L型擁壁　FH=2.500

側溝 FH=1.700

FH=1.700

DL=0.000

42000 1107

FH=1.700 FH=1.700 FH=1.700 FH=1.700FH=1.700

FH=0.918FH=0.926FH=0.937

FH=1.700

FH=0.999FH=0.999FH=1.019

FH=0.940 FH=0.940
FH=0.840 FH=0.840 FH=0.840

FH=0.940

13900610 610 37300 7700 5300 610

自由勾配側溝(1)(400×600×2000) L=13.9m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)(400×400×100) N=1.0箇所 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)(400×400×1000) N=1.0箇所 自由勾配側溝(2)(400×700×2000) L=37.3m

自由勾配側溝(3)(横断用)(400×700×2000) L=7.7m
自由勾配側溝(3)(横断用)(400×700×2000) L=5.3m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)(400×400×1000) N=1.0箇所

72030

L型擁壁(2)(H=2000,L=1107) L=1.1m

57107

L型擁壁(2)(H=2000,L=2000)L=42.0m L型擁壁(2)(H=2000,L=1107) L=1.1m

自由勾配側溝(1)(400×600×2000) L=13.9m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(400×400×1000)(1) N=1.0箇所 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)(400×400×1000) N=1.0箇所 自由勾配側溝(2)(400×700×2000) L=37.3m 自由勾配側溝(3)(横断用)(400×700×2000) L=7.7m
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L型擁壁及び側溝工平面図

L型擁壁展開図

側溝工展開図

(1:
1.5

)

2950

3800
3700

3150

KK

700

K

床掘り 1.9 m2

埋戻し(RC-40) 1.7 m2

(No.0+0.5～No.0+14.5)(L=14.0m)

(No.0～No.1+0.5)(L=20.5m)

床掘り 0.29 m2

埋戻し(RC-40) 0.23 m2

付帯工標準横断面図

700

付帯工(L型擁壁(1))

付帯工(自由勾配側溝(1))

床掘り 0.72 m2

埋戻し(RC-40) 0.38 m2

付帯工(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板)

床掘り 1.1 m2

埋戻し(RC-40) 0.55 m2

付帯工(重力式擁壁)(L=6.0m)

K 床掘り 0.86 m2

埋戻し(RC-40) 0.39 m2

付帯工(自由勾配側溝(4))(L=13.0m)

床掘り 0.33 m2

埋戻し(RC-40) 0.23 m2

付帯工(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板:南側)

(No.0～No.0+13.9、No.0+15.3～No.3+4.9)(L=57.1m)

床掘り 0.34 m2

埋戻し(RC-40) 0.23 m2

付帯工(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板:北側)
(No.3+16.5～No.9+5.4)(L=108.9m)

(No.3+18.5～No.9+5.4)(L=106.9m)

FH=0.990

FH=0.840
FH=0.940

FH=1.700

自由勾配側溝(1)(400×600×2000) L=6.0m

自由勾配側溝(1)(400×600×2000) L=6.0m

(1:
1.5

)

2950

3800

K

(No.10.5～No.3+7.9付近)(L=50.9m)

700

付帯工(自由勾配側溝(2)(3))

床掘り 0.82 m2

埋戻し(RC-40) 0.43 m2

6000

付帯工詳細図(1)

盛土(RC-40) 1.7 m2

35
0以

上

35
0以

上

床掘り 2.6 m2

埋戻し(RC-40) 1.8 m2

(No.0+14.5～No.2+17.6)(L=43.1m)
付帯工(L型擁壁(2)(3))

盛土(RC-40) 1.7 m2

L型擁壁(1)(H=1900,L=2000)L=14.0m

14000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

L型擁壁(1)(H=1900、L=2000) L=14.0m

L型擁壁(2)(H=2000,L=2000)L=42.0m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

21.00

7.00

数　　  量単 位名　　　称

材料表

L型擁壁材料(2)

L型擁壁材料(1) 個

個

1900×2000

規　　　格

2000×2000

備　　考

L型擁壁材料(3) 個2000×1107

1.0式当り

1.00

1～7

8～28

29

t
= 79

t
=59

t
=59

t=
150

t
= 97

t
=86

t
= 78

t
=50

A-A C-C

S=1:50

D-D E-E

S=1:100

H=1:100
V=1:25

H=1:100
V=1:25

B-B



付帯工詳細図(2)

施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

図示 / 2017

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

接続工平面図

10.00

数　　  量単 位名　　　称

L型擁壁(1)(2)

L型擁壁(1) mH=1900

規　　　格 備　　考

10.00m当り

基面整正

15.50基礎砕石 m2RC-40

15.50m2

1.55均しｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-40(BB)

0.29敷ﾓﾙﾀﾙ m31:3(BB)

2.00同上型枠 m2

接続工展開図

1.00

数　　  量単 位名　　　称

1号ﾏﾝﾎｰﾙ

人工蓋及び受枠 組φ600、T-25

規　　　格

ﾛｯｸ付き転落防止用梯子

備　　考

1.00箇所当り

底版付管取付壁

5.00組

1.00直壁 個900×300

津市 市章入(ｽﾃﾝﾚｽ製)

1.00個900×1500

W=300(被覆加工)

1.00調整ﾘﾝｸﾞ 組600×50

1.00無収縮早強ﾓﾙﾀﾙ 袋12.5kg/袋

1.00斜壁 個600/900×300

足掛金物

0.12m318-8-25(BB)ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

数　　  量単 位名　　　称

自由勾配側溝(1)(2)

規　　　格 備　　考

10.00m当り

127
50

φ127 L=1500
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ丸杭

L=1995 W=300 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板

H1

H2

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板

2000

10001000

φ=127 L=1500
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ丸杭

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板

土留ｺﾝｸﾘｰﾄ

H=300 L=2000

2000

10001000

250

70
0

土留ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(BB)

250

18-8-25(BB)

H2

10.00

数　　  量単 位名　　　称

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板 枚L=2000 H=300×2

規　　　格 備　　考

10.00m当り

型枠

1.70土留ｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-25(BB)

7.00m2

1500H1 mm

11.00鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ丸杭 個φ127 H=1500

300H2 mm

舗装復旧

20
0

表層 再生密粒度As(13) t=50 2,350kg/m3

50

路盤(RC-40) t=200

不陸整正 補足材なし

ﾘｻｲｸﾙ認定製品

ﾘｻｲｸﾙ認定製品

L型擁壁1号ﾏﾝﾎｰﾙ 自由勾配側溝(1)(2)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)(2)

10.00

数　　  量単 位名　　　称

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)(2)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1) 基400×400×1000

規　　　格 備　　考

10.00箇所当り

ﾀｲﾌﾟ

5.04基面整正 m2

400×400m2

0.50均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3

0.08ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-25(BB)

2.84同上型枠 m2

W1

10
0

50

ｈ

W1

□W1
T-25
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 普通目

□W2

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞについては110°開閉式を用いること。

18-8-40(BB)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(BB)
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

W1

騒音防止ｺﾞﾑ付,ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

10
0

H

W2

h(
平

均
)

18-8-25(BB)
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40(BB)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

W2

W1

H
10

0

h(
平

均
)

18-8-40(BB)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(BB)
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

重力式擁壁

5.00

数　　  量単 位名　　　称

重力式擁壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-25(BB)

規　　　格 備　　考

10.00m当り

0.65均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3

20.20型枠 m2

2.00同上型枠 m2

10.00

数　　  量単 位名　　　称

自由勾配側溝(3)(4)

自由勾配側溝(3) m横断用(400×700)

規　　　格 備　　考

1.00箇所当り

基面整正

860mm

2.00同上型枠 m2

7.30m2

0.11ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-25(BB)

-自由勾配側溝(4) m横断用(600×600)

0.73均しｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-40(BB)

H

87mmh

自由勾配側溝(3)(4)

調整高H=20mm

調整ﾘﾝｸﾞ600×50

蓋・受枠φ600用　T-25 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)
津市認定ﾏﾝﾎｰﾙ蓋（市章入り）雨水用

底版付管取付壁　900×1500

足掛金物(B=300)

ﾏﾝ
ﾎｰ

ﾙ深
 H
=2

28
0

400mmW1

730mmW2

-

790

2.00

9.60

0.06

10.00

0.96

50

600

960

蓋ﾀｲﾌﾟ T-25m2

h 1065m2

W1 400m2

W2 710m2

18-8-40(BB)

As桝同等品以上

t=50

ﾘｻｲｸﾙ認定製品

自由勾配側溝(1) m縦断用(400×600)

基面整正

mm

同上型枠 m2

m2

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-25(BB)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m318-8-40(BB)

H

mmh

mmW1

mmW2

ﾘｻｲｸﾙ認定製品

600

400

10
00

( GW1)

650

100

18-8-40(BB)

接続管(φ400)　N=1.0式(L=0.7m)

自由勾配側溝(2) m縦断用(400×700) ﾘｻｲｸﾙ認定製品

10.00

63

2.00

7.30

0.08

-

0.73

9.10

400

730

-

2.00

10.00

124

7.30

0.17

0.73

9.10

400

730

-ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2) 基400×400×1200 As桝同等品以上

×1000

普通目

-

5.04

400×400

0.50

0.08

2.84

T-25

1265

400

710

10.00

×1200

普通目

接
続

管
(φ

400)　
N=1.0式

(L=3.5m)

1号ﾏﾝﾎｰﾙ N=1.0箇所

FH=0.518

FH=0.508

FH=0.918

FH=0.918 ▽+1.78

掘
削

深
 H=3800

L=2000 L=1000

平
均

掘
削
深

 H=2685

接続管(φ400)　N=1.0式(L=3.5m)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25(BB))　t=190

斜壁 600/900×300

直壁 900×300

平
均

掘
削

深
 H=1570

L=700

接続管(φ400)　N=1.0式(L=0.7m)

平
均

掘
削

深
 H=2685

50
200

1587
100

管
外

径
 448

300

表層 

路盤(RC-40)

管路埋戻(RC-40)

管路基礎(RC-40)

W=1100

埋設表示ｼｰﾄ
W=150　2倍

下
水

道
用

リ
ブ

付
硬

質
塩

化
ビ

ニ
ル

管
(φ

400)

管路掘削

管路埋戻(RC-40)

3.0

2.0

m2

m2

管路土工

管路基礎(RC-40) 0.77 m2

管基礎工

接続工標準断面図

付帯工詳細図(2)

L=1050

1号ﾏﾝﾎｰﾙ N=1.0箇所

ﾘｻｲｸﾙ認定製品

H
20 100200

W

mmH

mmW

m3透水層

m3止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

1900

1550

3.54

0.18

2000

1550

3.54

0.18

-

15.50

15.50

1.55

0.29

2.00

-L型擁壁(2) mH=2000 10.00

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ(t=50)
18-8-40(BB)

透水層(RC-40)
A=0.354m2

300

H=
90

0

350

18-8-40(BB)

RC-40

t=190

6.50基面整正 m2

ﾘｻｲｸﾙ認定製品

ﾘｻｲｸﾙ認定製品

S=1:100

S=1:50

S=1:50 S=1:50 S=1:20 S=1:50

S=1:50

S=1:20

S=1:20S=1:20

S=1:20



舗装工展開図

施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

舗装工展開図

図示 / 2018

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

No.9+5.4

No.9

No.8

No.7

No.6+10.2

No.6+9.5

No.6

No.5

No.4
No.3+18.5

No.3+16.5

No.3+9.4

No.3+15.2

No.3+14.4

No.3+5.7

No.0+0.5

No.0

No.0+13.9

No.0+15.3

No.1

No.1+0.5

No.2

No.2+17.6

No.3

29
50(

215
0)

29
50(

215
0)

29
50(

215
0)(

255
0)

29
50(

215
0)

29
50(

255
0)(

215
0)

29
50(

215
0)

29
50(

215
0)

29
50(

215
0)

29
50(

255
0)

1
430

0(1
350

0)(
143

00)

143
00(

143
00)

31
50(

315
0)

31
50(

315
0)(

275
0)

31
50(

275
0)(

235
0)

31
50(

235
0)

31
50(

235
0)

31
50(

235
0)

31
50(

235
0)

31
50(

235
0)

31
50(

235
0)

31
50(

235
0)

31
50(

235
0)

31
50(

235
0)

不陸整正 2.15

路盤 2.95

表層 2.95

舗装工

掘削 2.15 m

道路付属物復旧工

2.15

2.95

2.95

2.15

2.15

2.95

2.95

2.15

2.55

2.95

2.95

2.55

2.55

2.95

2.95

2.55

2.15

2.95

2.95

2.15

2.15

2.95

2.95

2.15

2.15

2.95

2.95

2.15

2.15

2.95

2.95

2.15

2.15

2.95

2.95

2.15

2.15

2.95

2.95

2.15

2.55

2.95

2.95

2.55

13.50

14.30

14.30

13.50

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

3.15

3.15

3.15

3.15

m

m

m

2.75

3.15

3.15

2.75

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

2.35

3.15

3.15

2.35

No.0 No.0+0.5 No.0+13.9 No.0+13.9 No.1 No.1+0.5 No.2 No.2+17.6 No.3 No.3+5.7 No.3+9.4 No.3+9.4 No.3+14.4 No.3+16.5 No.3+18.5 No.3+18.5 No.4 No.5 No.6 No.6+9.5 No.6+10.2 No.7 No.8 No.9 No.9+5.4No.0+15.3No.0+15.3
(同所) (同所) (同所) (同所)

29
50(

215
0)(

255
0)

2.15

2.95

2.95

2.15

No.3+4.9

2.55

2.95

2.95

2.55

No.3+4.9
(同所)

2.75

3.15

3.15

2.75

No.3+16.5
(同所)

No.3+4.9

29
50(

215
0)

3.15

3.15

3.15

3.15

No.3+15.2

VS=1:50
HS=1:300



土留工標準図

施工箇所名

図面名

縮      尺

事 業 所 名

工  事  名

図面番号

津市上下水道事業局下水道工務課

津市 半田 地内

図示 / 2019

※この図面はA1サイズを原寸とする。

令和２年度  下工公補継第３号
半田川田第２雨水幹線築造工事

ｱﾙﾐ腹起し材

切梁用ｻﾎﾟｰﾄ

軽量鋼矢板

軽量鋼矢板平面図

掘
  
削

  
深

20
0

50
0

切梁長さ L

掘削幅

S=1:25

軽量鋼矢板標準図

有効幅 333

製品幅 355

4

掘削深
（m） （m）

矢板長
（段）

2.0 1

12.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

2

2

2

2

3

支保工段数

1.5＜H≦1.8

1.8＜H≦2.0

2.0＜H≦2.3

2.3＜H≦2.8

2.8＜H≦3.3

3.3＜H≦3.5

3.5＜H≦3.8

支保工段数表

S=1:5

15
00

※ﾏﾝﾎｰﾙ部掘削時においては、掘削深に応じた軽量鋼矢板を使用すること。

軽量鋼矢板土留断面図
S=1:25

土留工標準図(参考)

ｱﾙﾐ腹起し材

2000×2=4000 2000×2=4000

2500

軽量鋼矢板

2500

切梁用ｻﾎﾟｰﾄ

2000×2=4000

750 750 750 750

25001500 1500

掘
削

幅

(参考)



1.67

1.76

1.89

1.71

1.64 1.65

1.23

1.24

1.301.07

2.04

1.33

1.701.69

1.33

1.30
1.13

2.27

2.30

2.31

2.27

2.11

2.00

2.35

F

G

AS

AS

G
GG

G

仕

汚

汚

AS

50シ492

神戸幹28

(株)藤川工務店

仕

T
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