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1/3free

平面図・電気配線図

津市 美杉町石名原 地内

令和4年度水一水施第5号
美杉伊勢地浄水場非常用
発電設備設置工事
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津市上下水道事業局一志事業所

津市美杉町石名原地内工事場所

工 事 名

※この図面は参考図であり、形状及び

寸法は各メーカー標準とする。

給気ファン
0.2ｋW×2

CV2sq-3C､IV2sq(HIVE22)

PB(200×200×150)(塩ビ)

CV2sq-3C､IV2sq(HIVE22)

電気配線図

2/3

CET22(FEP40)

CEE2sq-10C(FEP30)

CV2sq-3C×2､IV2sq(HIVE28)

非常用発電機　35kVA級

CET22､IE8sq(FEP50)

発電設備設置工事

美杉伊勢地浄水場非常用
令和4年度水一水施第5号
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縮　　尺 図面番号free
津市上下水道事業局一志事業所

津市美杉町石名原地内工事場所

工 事 名

（現状）

引込開閉器盤

H・H1

商用電源

H・H2

制御盤
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引込開閉器盤

H・H1

H・H2

制御盤

（更新）

PB(200×200×150)(塩ビ)

監視端末装置
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配線系統図

商用電源

：既設使用

配線系統図
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非常用発電機　35kVA級

発電設備設置工事
美杉伊勢地浄水場非常用
令和4年度水一水施第5号


