
縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注１）原図はＡ３とする。

施工場所

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては
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令和6年度水一水施第1号

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

白山真見二俣ポンプ場平面図

白山真見二俣ポンプ場平面図

施工箇所

施工箇所
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縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注１）原図はＡ３とする。

施工場所

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

今回更新範囲

1/30

令和6年度水一水施第1号

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

白山真見二俣ポンプ場配管図（二俣送水ポンプ）
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既設ポンプ仕様（１号・２号）（更新）

型式　多段渦巻ポンプ（参考機器：㈱荏原製作所　４０ＭＳＨ５６１１）
吐出量　０．０６ｍ３／ｍｉｎ
全揚程　１７５ｍ
回転数　３５５０ｒｐｍ
定格出力　１１ｋＷ

PB　SUS150×150×100

（更新）

PB　SUS150×150×100

（更新）

1号モータ及びポンプ（更新） 2号モータ及びポンプ（更新）

（更新） （更新）

2号モータ及びポンプ（更新）1号モータ及びポンプ（更新）

PB　SUS150×150×100 PB　SUS150×150×100
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ポンプ基礎（本工事）
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SGP50A
SUS50A

SGP50A
SUS50A

SGP50A

SUS50A

SGP50A

SUS50A

2F逆止弁（スモレンスキ式）

2F外ネジ式手動仕切弁

2F外ネジ式手動仕切弁

SUS20K40A（更新）

SUS20K40A（更新）

SCS20K40A（更新）

2F逆止弁（スモレンスキ式）SCS20K40A（更新）

290

(490)

(490)

(450) (450)

10
0

10
0

210 80

210 80

SGP40A（更新） SGP50A×40A（更新）

2F手動仕切弁20K40A（更新）

2F逆止弁20K40A（更新）

（2F両現合）（更新）　※１

曲管(90°)　SUS40A（空気抜付）

曲管(90°)　SUS40A（空気抜付）

（2F両現合）（更新）　※１

異形曲管(90°)　SUS50A×40A

（2F両現合）（更新）　※１
異形曲管(90°)　SUS50A×40A

（2F両現合）（更新）　※１

2F異形曲管(90°)　SUS

10K40A×20K50A　（更新）

2F異形曲管(90°)　SUS

10K40A×20K50A　（更新）SGP10K40A×20K50A
（更新）

SGP10K40A×20K50A

2F手動仕切弁20K40A（更新）

2F逆止弁20K40A（更新）
SGP50A×40A（更新）

(490)

(490)

1号ポンプ
（更新）

1号ポンプ

※１　片側、または両側現合管につき、設計書及び仕様書の寸法は図面寸法に+100したものとする。

(450) (450)
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縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

施工場所

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては 1/30

令和6年度水一水施第1号

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

白山真見二俣ポンプ場配管図（真見加圧ポンプ）

上面図（既設） 上面図（更新）

今回更新範囲
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1号ポンプ 2号ポンプ 1号ポンプ 2号ポンプ

SGP80A

SGP100A

SGP80A

SGP100A

SGP80A

SGP100A

SGP80A

2F外ネジ式手動仕切弁SUS10K80A（更新） 2F外ネジ式手動仕切弁SUS10K80A（更新）

2F逆止弁（スモレンスキ式）SCS10K80A（更新） 2F逆止弁（スモレンスキ式）SCS10K80A（更新）

1号ポンプ及びモータ（更新）

PB　SUS150×150×100（更新） PB　SUS150×150×100（更新）

1号ポンプ及びモータ（更新）

PB　SUS150×150×100（更新） PB　SUS150×150×100（更新）

SGP80A（更新）
SGP80A（更新）

逆止弁10K80A（更新）

（更新）

手動仕切弁10K80A

SGP80A（更新） SGP80A（更新）

逆止弁10K80A（更新）

手動仕切弁10K80A

（更新）

SGP80A（更新）

SGP100A×80A（更新）

SGP80A（更新）

SGP100A×80A（更新）

金属可とう電線管φ50（更新） 金属可とう電線管φ50（更新） 金属可とう電線管φ50（更新） 金属可とう電線管φ50（更新）

異径曲管(90°)SUS100A×80A

（2F両現合）（更新）　※１

異径曲管(90°)SUS100A×80A

（2F両現合）（更新）　※１

2F曲管(90°)SUS80A（更新）2F曲管(90°)SUS80A（更新）

ポンプ基礎（本工事）（複合工費）SGP100A

注１）原図はＡ３とする。

2号ポンプ及びモータ（更新） 2号ポンプ及びモータ（更新）

(1296) (1296)

(1296) (1296)

※１　片側、または両側現合管につき、設計書及び仕様書の寸法は図面寸法に+100したものとする。
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既設ポンプ仕様（1号・2号）（更新）

型式　立型多段ポンプ（参考機器：㈱荏原製作所　８０ＥＶＭＬ２６１１Ｅ）

全揚程　６６ｍ
①吐出量　０．４５ｍ３／ｍｉｎ

回転数　３４９０ｒｐｍ
定格出力　１１ｋＷ

全揚程　４４ｍ
②吐出量　０．９０ｍ３／ｍｉｎ



縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注１）原図はＡ３とする。

施工場所

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては 1/60

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

令和6年度水一水施第1号
白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

4/10

A-A断面詳細図

白山真見二俣ポンプ場配線図及び断面詳細図（更新後）

白山真見二俣ポンプ場配線図及び断面詳細図（更新後）
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(PE42)（既設流用）

金属可とう電線管φ50（更新）

金属可とう電線管φ50（更新）

1号真見加圧ポンプ 2号真見加圧ポンプ

M

P

M

P

金属可とう電線管φ50：(200) 金属可とう電線管φ50：(200)

(
13

00
)

金
属

可
と

う
電

線
管

φ
5
0：

金
属

可
と

う
電

線
管
φ

5
0：

(
13

00
)



縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注１）原図はＡ３とする。

施工場所

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

令和6年度水一水施第1号
白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

P01 P02 P03 P04

配電盤名称

名　称
P01
02

04
03

白山真見二俣ポンプ場配電盤図

白山真見二俣ポンプ場配電盤図

5/10-

配線用遮断器125AF125A（更新）
配線用遮断器125AF125A（更新）

母線切換盤
真見加圧ポンプ盤
二俣送水ポンプ盤
取水ポンプ補機盤
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施工箇所

ポンプ井

注１）原図はＡ３とする。

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。
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工 事 名

施工場所

図　名

縮　尺 図面番号

白山八対野ポンプ場平面図

白山町真見及び白山町八対野地内

令和6年度水一水施第1号
白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

送水ポンプ等更新工事

津市上下水道事業局

6/10



白山八対野ポンプ場配管図

縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注１）原図はＡ３とする。

施工場所

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

今回更新範囲
1/30

令和6年度水一水施第1号

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場
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電動フランジレスバタフライ弁80A 電動フランジレスバタフライ弁80A

上面図（既設）

３号ポンプ及びモータ

（更新）

４号ポンプ及びモータ

（更新）

3F異径チーズ継手SGP125A×80A（更新）

2F伸縮可とう管SGP125A（更新）

SGP125A（更新）

SGP125A（更新）

3F異径チーズ継手SGP125A×80A（更新）

PB　SUS200×200×100（更新） PB　SUS200×200×100

（更新）

（更新）（PB、電線管等撤去含む）

SGP80A（更新）

SGP80A（更新）

SGP100A×80A（更新）

（更新）

2F手動仕切弁10K80A

（更新）

2Fチャッキ弁10K80A

SGP100A（更新）

SGP100A（更新）

基礎高：200

SGP100A×80A（更新）

SGP100A（更新）

SGP100A（更新）

2F手動仕切弁10K80A

2Fチャッキ弁10K80A

（更新）

（更新）

SGP80A（更新）

（更新）（PB、電線管等撤去含む）

SGP80A（更新）

基礎高：200
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(750) (750)

配管基礎（本工事）

（複合工費）

ポンプ基礎（本工事）

（複合工費）

基礎長：16003Fチーズ継手SGP100A 3Fチーズ継手SGP100A

D1A100A

ポンプ基礎（本工事）

（複合工費）

7/10

既設ポンプ仕様（３号・４号）（今回更新）
形式　多段渦巻ポンプ（参考機器：㈱荏原製作所　８０ＭＳ３６１１Ｂ）
①吐出量　０．５０ｍ３／ｍｉｎ

全揚程　６５ｍ
②吐出量　０．８０ｍ３／ｍｉｎ

全揚程　５２ｍ
回転数　１８００ｒｐｍ
定格出力　１１ｋＷ

４号ポンプ

矢視B図

３号ポンプ

矢視A図

４号ポンプ３号ポンプ



（1F片現合）（更新）　※１

縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局

施工場所

1/30

令和6年度水一水施第1号

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

白山八対野ポンプ場配管図

今回更新範囲
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（スモレンスキ式）

2F逆止弁

（スモレンスキ式）

2F外ネジ式手動仕切弁

（空気抜付）（更新） （空気抜付）（更新）

（更新）

注１）原図はＡ３とする。

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

PB　SUS200×200×100

（更新）

PB　SUS200×200×100

（更新）

３号ポンプ及びモータ（今回更新）

満水検知器用電線（既設流用）

４号ポンプ及びモータ（今回更新）

満水検知器用電線（既設流用）

注３）1F片現合及び2F両現合は、溶接フランジの現合管とする。

　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

金属可とう電線管φ24（更新） 金属可とう電線管φ24（更新）

2F伸縮可とう管SUS125A（更新）

1F直管（片フランジ型）SUS125A

3F異径チーズ継手SUS125A×80A（更新）

1F直管（片フランジ型）SUS125A（1F片現合）（更新）　※１

3F異径チーズ継手SUS125A×80A（更新）

3Fチーズ継手SGP100A
3Fチーズ継手SGP100A

D1A100A

2F曲管(90°)SUS100A 2F曲管(90°)SUS100A

2F直管SUS100A（更新） 2F直管SUS100A
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)
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)

(
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)

1F異径直管（片フランジ型）SUS100A×80A

（1F片現合）（更新）　※１

1F異径直管（片フランジ型）SUS100A×80A

（1F片現合）（更新）　※１

(750) (750)

※１　片側、または両側現合管につき、設計書及び仕様書の寸法は図面寸法に+100したものとする。

曲管(90°)SUS80A

（2F両現合）（更新）　※１

既設電線管、電線、PB（撤去）

外ネジ式手動仕切弁10K80A（更新）

2F直管SUS80A（更新）

ポンプ基礎（本工事）

（複合工費）

（複合工費）

配管基礎（本工事）

160203157

基礎高：200

（複合工費）

基礎高：200

2F直管SUS80A（更新）

既設電線管、電線、PB（撤去）

外ネジ式手動仕切弁10K80A（更新）

（2F両現合）（更新）　※１

曲管(90°)SUS80A

ポンプ基礎（本工事）

160203157

３号ポンプ ４号ポンプ

矢視A図 矢視B図

３号ポンプ ４号ポンプ

上面図（更新）

SUS10K80A（更新）

SCS10K80A（更新）

2F逆止弁

2F外ネジ式手動仕切弁
SUS10K80A（更新）

SCS10K80A（更新）
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既設ポンプ仕様（３号・４号）（今回更新）
形式　多段渦巻ポンプ（参考機器：㈱荏原製作所　８０ＭＳ３６１１Ｂ）
①吐出量　０．５０ｍ３／ｍｉｎ

全揚程　６５ｍ
②吐出量　０．８０ｍ３／ｍｉｎ

全揚程　５２ｍ
回転数　１８００ｒｐｍ
定格出力　１１ｋＷ



日生送水ポンプ盤

縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注１）原図はＡ３とする。

施工場所

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては

令和6年度水一水施第1号

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

白山八対野ポンプ場配線図
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白山八対野ポンプ場配線図

DN

計装室

12
50

11
60

0

(1
2
85

0)

10500

(18500)

8000

１階平面図

P

UP

M MSV

P

SV
LF LF

M M

M MSV

P

SV
LF LF

M M

P

M

SV
P M

LF

M

SV
P M

LF

M M

M

PS

ポンプ室

地下平面図

A
A

B
B

1号ポンプ 2号ポンプ

3号ポンプ 4号ポンプ

5号ポンプ 6号ポンプ

低区送水ポンプ盤

監視盤

補機盤

母線切換盤

高区送水ポンプ盤

1/60

A-A断面図

B-B断面図

CV3.5°-4c（撤去）

(PE22)
金属可とう電線管φ24（撤去）

CV2°-3c（既設流用）

(PE22)（既設流用）
金属可とう電線管φ24（更新）

満水検知器用

P
PP

M

40
0
0

12
5
A

10
0A

100A

100A×80A

125A

3号ポンプ 5号ポンプ1号ポンプ

CVV2°-2c（撤去）
(PE22)
金属可とう電線管φ24（撤去）

CVV2°-8c（撤去）

(PE28)
金属可とう電線管φ30（撤去）

PB（撤去）
吸込側既設電動フランジレスバタフライ弁用

P
PP

φ100

M

φ250
φ200

125A

100A

1
00

A

12
5
A

125A

6号ポンプ4号ポンプ2号ポンプ

CV3.5°-4c（撤去）

(PE22)
金属可とう電線管φ24（撤去）

CV2°-3c（既設流用）

(PE22)（既設流用）
金属可とう電線管φ24（更新）

満水検知器用

CVV2°-2c（撤去）
(PE22)
金属可とう電線管φ24（撤去）

CVV2°-8c（撤去）

(PE28)
金属可とう電線管φ30（撤去）

PB（撤去）
吸込側既設電動フランジレスバタフライ弁用



縮　尺 図面番号

図　名

工事名

津市上下水道事業局
　　　相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ詳細を決定すること。

注１）原図はＡ３とする。

施工場所

注２）本図は、参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては -

令和6年度水一水施第1号

送水ポンプ等更新工事

白山町真見及び白山町八対野地内

白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場

白山八対野ポンプ場低区送水ポンプ盤図

33

FL1-0614

PS11X2 PS21X1

92S1

0614

(MH23PN)

(MH23PN)

PS21X2 PS31X1 PS31X2 42X PS11Z1 PS11Z2 PS2212 PS2212 5EIX 33WLY 33WLX

0394 0396 0395 0396 0397 0397 0398 0398 0502 0404 0404

27X 27X 43CX1 43MX1 43AN 432X PS11X143LX1 431X

0031 0036 0381 0382 0383 0383 0383 0384 0393 0394 0395

30 30 10 10 10 5
S S S S S S

PS PS 33 33 33 42

11T 21T WT WT WT T

0391 0392 0405
0465 0468 0483

(RDA)

10
S SS

10

(STP)
SS

55
ヨビ

42

T T

19

0408

WT

0423 0426

ヨビ
19 ヨビ ヨビ

T

0486

60 30 10 60

(STP)
S M S

(STP) (RDA) (DSP) (STP) (STP) (STP)(DSP)

0032

(NV100

-SA-3P

100AT)

(200/500mA)

ELB

(NV100

-SA-3P

100AT)

(200/500mA)

0036

EF1

0381

EF2

0381

(AFC30)

EF
0614

(AFC30)EF EF

0401 0461

ELB

88 8842 42

-0421 -0426 -0481 -0486

(JRC3631-3) (JRC3631-3)(JRC3631-2) (JRC3631-2)

K K

CT CT

0032 0032 6

-0427

K K

CT

6

CT

0036 0036

-0487(ERI1-40SS　300AT (ERI1-40SS　300AT

75/5A) 75/5A)(JRC3631 (JRC3631

-5-1) -5-1)

TB61 TB62

TU80-6 TU80-6

SC

0031

SC

0036(NLN

-2030T)

30μF

(NLN

-2030T)

30μF

TM
20

A
-1

6
TM

20
A
-1

6

A A

TH TH

AS AS
COS1

COS5 COS3

CS3 CS3

3E 3E

NP3

低区送水ポンプ盤（11kW）

盤表 盤内

配線用遮断器125AF125A（更新）

配線用遮断器125AF125A（更新）
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