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駐　車　場

ばっ気槽、流量調整槽より巻き上げ機で

水中撹拌機を引き揚げて作業すること。

修繕箇所

10,000
5,000

既設プルボックス内で結線

（門開口距離）

5,000

搬入路

流量調整槽 ばっ気槽

人力で台車等で搬入する

搬入路 4
,
2
0
0

農免道路

（門開口距離）
5,000

既設屋根部分

１階平面図

２ＰＮＣＴ２ｍｍ2―７Ｃ

作業車置き場

扉幅８００

事業所名

縮　尺

図 面 名

施工場所

修 繕 名

津市　大里小野田町及び美里町家所　地内

図面番号 ２/６

津市上下水道事局下水道施設課

原図　Ａ３

津市家所地区農業集落排水処理施設１階平面図

津市大里地区農業集落排水処理施設及び津市家所地区農業

集落排水処理施設水中撹拌機修繕

令和６年度下施農第２－２号



流量調整槽

図面番号

沈殿槽

散水ポンプ槽

管理室

便所

ブロワ室汚泥濃縮室

スクリーン室

6,
00
0

修 繕 名

施工場所

事業所名

縮 尺

図 面 名

散水ポンプ槽

津市上下水道事業局下水道施設課

※本図は、参考図であり見積現場と本図に相違がある場合にあたっては相違箇所を再調査後、市職員と協議のうえ決定すること

修繕箇所　

後ばっ気槽

津市 大里小野田町及び美里町家所 地内

型番　　　　ＭＲＬ３０４１ＥＣ

出力　　　　１．５ｋｗ

電源　　　　３相２００Ｖ

既設機器概要

ばっ気槽（第２室) ばっ気槽（第１室)

回転数　　　１０８２ｍｉｎ-1

メーカー　　株式会社鶴見製作所

流量　　　　８．２ｍ3/ｍｉｎ

型番　　　　ＭＲ３０４２ＣＲ

出力　　　　１．５ｋｗ

電源　　　　３相２００Ｖ

回転数　　　１０８２ｍｉｎ-1

重量　　　　６７ｋｇ 重量　　　　５４ｋｇ

水中撹拌機（流量調整槽用）　１台 水中撹拌機（ばっ気槽用）　２台

メーカー　　株式会社鶴見製作所

沈殿槽

平面図

Ａ―Ａ断面図

ＨＷＬ５．０ｍ ＨＷＬ５．０ｍ

ＨＷＬ３．０ｍ

ＬＷＬ０．５ｍ

ＧＬ

7,
50

0

5,000 5,000 4,800

後ばっ気槽

ばっ気槽（第２室） ばっ気槽（第１室）

スクリーン室

倉庫
Ａ Ａ

水中撹拌機（ばっ気槽用） 水中撹拌機（ばっ気槽用）
水中撹拌機（流量調整槽用）

3/6

流量　　　　９．０ｍ3/ｍｉｎ

津市大里地区農業集落排水処理施設平面図及び断面図

令和６年度下施農第２－２号
津市大里地区農業集落排水処理施設及び津市家所地区農業
集落排水排水処理施設水中撹拌機修繕



修繕名

施工場所

図面名

縮尺

事業名

図面番号

原図：Ａ３

5,
50

0

修繕箇所

※本図は、参考図であり見積現場と本図に相違がある場合にあたっては相違箇所を再調査後、市職員と協議のうえ決定すること

津市 大里小野田町及び美里町家所 地内

既設機器概要

津市上下水道事業局下水道施設課

メーカー　　株式会社鶴見製作所

型番　　　　ＭＲＬ３０４１ＥＣ

出力　　　　１．５ｋｗ

電源　　　　３相２００Ｖ

水中撹拌機（ばっ気槽用）　　１台水中撹拌機（流量調整槽用）　１台

メーカー　　株式会社鶴見製作所

型番　　　　ＭＲ３０４２ＣＲ

出力　　　　１．５ｋｗ

電源　　　　３相２００Ｖ

回転数　　　１０８２ｍｉｎ-1回転数　　　１０８２ｍｉｎ-1

流量　　　　８．２㎡/ｍｉｎ
重量　　　　６７ｋｇ

平面図

流量調整槽

Ａ-Ａ断面図

ＨＷＬ４．０ｍ

ＬＷＬ１．０ｍ

ＨＷＬ４．５ｍ ＨＷＬ４．５ｍ

ＧＬ

ばっ気槽（第１室） ばっ気槽（第２室）

8,300 8,300

4,
50

0

Ａ Ａ

5,200

流量調整槽

水中攪拌機（ばっ気槽用）水中攪拌機（流量調整槽用）

ばっ気槽（第１室） ばっ気槽（第２室）

４/6

重量　　　　５４ｋｇ

流量　　　　９．０㎡/ｍｉｎ

令和６年度下施農第２－２号
津市大里地区農業集落排水処理施設及び津市家所地区農業
集落排水処理施設水中撹拌機修繕

津市家所地区農業集落排水処理施設平面図及び断面図



形　式

ポンプ仕様

平 面 図 S=1:200平 面 図 S=1:20

A-A 断面図 S=1:20

▽GL 27.70

SU
S3
04

-2
0
s 
65

A

投込式水位計

親子蓋及び蓋枠(φ900-600)

SU
S3
04

-2
0
s 
65

A

VUφ150(16-1)

Ｎ

VUφ150(16-2)

P

▽ 25.738

(L=1100)

電線管 FEP30×3本
(施工済)

2号マンホール　M16-3-1

VUφ
150(

16-2
)HIV

Pφ75(1
6-3)

VUφ
150

(16
-1)

P

(バックアップ用)

▽ 26.765

フロートスイッチ

VUφ150(16-2)
A

VUφ150(16-
1)

電線管 FEP30×3本(施工済)

A

65A

PP
B

B

65A

▽ 26.115

φ600

φ900

600

1200

900

(3
25

)

100 1200 100

1450

25 251400

06セ331

HP3
00

06セ332

27.43

27.71

27.56

28.78

26.42

26.86

26.25

26.23

HP500

VU300

27.32

26.92

事務所

14.5
0

36

M.16-3-1

M.16-2-1

h=2.10

今回工事 施工済（土木工事）

（今回工事）

(L=1100)

(L=1500)

フランジ溶接(今回工事)

引込柱(制御盤)位置
（今回工事）

施工済（土木工事）

B-B 断面図 S=1:20

▽ HWL 25.738

▽ LWL 25.038

▽ 24.288

▽ 24.538

▽GL 27.70

ガイドパイプ SUS

着脱装置 SUS(SCS)
S
US
30

4-
2
0s
 6

5A

▽ AWL 25.938

フロートスイッチ
(バックアップ用)

投込式水位計

P

φ900

φ600

7
50

70
0

2
00

25
0

34
12

1
50

27
0
0

30
0

15
0
10
0

4
2

1
20

200

本図は参考図であり施工現場と本図に相違がある場合にあっては、相違箇所を再調査後、市監督員と協議のうえ決定すること。

工　事　名

施工箇所名

図  面  名

縮　　尺 図面番号 1/2

事業所名 津市上下水道事業局下水道施設課

マンホールポンプ据付図(M16-3-1)

1/20,(1/200)

安濃処理分区公共下水道

SU
S 

25
A

SU
S
 2
5A

釜場　コンクリート成形

釜場　コンクリート成形

65A ボール弁（SUS製）

65A 逆止弁（SUS製）

25A 空気抜弁（SUS製）

流入バッフル（SUS製）

流入バッフル（SUS製）

流入バッフル（SUS製）

マンホールポンプ据付図 （M16-3-1）

出　力

全揚程

吐出量

口　径

汚水用水中ポンプ（着脱装置付）
新型高効率ノンクロッグ型

流入バッフル（SUS製）

(L=1500)

65 mm

0.16  m　/min

11.1  m

1.5　 kW

2台台　数

(２号マンホ－ルレジン製）

3

津市  安濃町内多  地内

マンホールポンプ設置工事

令和５年度下施公補第５号

原図Ａ3

修　繕　名

津市 大里小野田町及び美里町家所 地内

本図は参考図であり見積現場と本図に相違がある場合にあっては、相違箇所を再調査後、市職員と協議のうえ決定すること。
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